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proyecto  de  obra  y  actividad  para  la  obtención  de  la  Licencia  de 
Apertura por parte del Ayuntamiento de Catarroja, aportando  toda  la 
documentación necesaria para acompañar a la Declaración Responsable 
para  la  Apertura  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y 
Establecimientos  Públicos,  que  tiene  previamente  solicitado  el 
correspondiente Certificado de Compatibilidad Urbanística. 
En el desarrollo del TFG, vamos a analizar  las actuaciones precisas con 
el  fin  de  adaptar  un  local  comercial  para  la  actividad  de  Panadería‐
Cafetería.  Para  ello,  vamos  a  diseñar  las  instalaciones  necesarias  y 
vamos a justificar las normativas aplicables para este tipo de obras. 
 






The  aim  of  the  present  Final  Grade  Project  is  the  realization  of  a 
technical  project  and  activity  for  obtaining  the Opening  License  from 
the Catarroja Town Council, providing all necessary documentation  to 
accompany  the  Statement  for  the  Opening  of  Public  Entertainment, 
Leisure  Activities  and  Public  Establishments,  having  previously 
requested the corresponding Urban Compatibility Certificate. 
In  the  development  of  the  TFG, we  are  going  to  analyze  the  precise 
actions for the purpose to adapt a commercial space for the activity of 
Bakery&Cafe. For  it, we are going to design the necessary  installations 
and we  are  going  to  justify  the  regulations  applicable  to  this  type  of 
works. 
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actuaciones  necesarias  para  acondicionar  un  local  comercial  que  se 
encuentra  actualmente  diáfano  para  la  actividad  de  una  Panadería‐ 








el  Ayuntamiento  de  Catarroja  junto  con  la  Declaración  Responsable 
para  la  apertura  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y 
Establecimientos Públicos. 











El  presente  Trabajo  Fin  de  Grado  se  centra  en  el  desarrollo  de  un 
Proyecto  de  Obra  y  Actividad  a  partir  de  un  caso  supuesto  de  una 
Panadería‐Cafetería en la localidad valenciana de Catarroja. 
En  base  al  desarrollo  de  este  trabajo,  nos  proponemos  una  serie  de 
objetivos, los cuales pretendemos alcanzar una vez finalizado este, que 
se plantean a continuación: 
‐ Controlar  el  procedimiento  para  la  tramitación  ante  la 


















‐ Dimensionar  y  diseñar  las  instalaciones  necesarias  para  el 
funcionamiento  de  la  actividad,  tales  como  la  instalación  de: 
climatización, fontanería, saneamiento, ventilación, etc. 
 
‐ Elaborar un estudio acústico a partir del  tipo de actividad y de  los 












y  actividad  para  obtener  las  licencias  necesarias  por  parte  del 
Ayuntamiento son: 
1. En  primer  lugar,  se  ha  supuesto  el  encargo  por  parte  de  un 
promotor el cual quiere realizar la apertura de un nuevo negocio en 
un  local  de  su  propiedad  y  requiere  de  los  servicios  de  un 
Arquitecto Técnico para  la obtención de  la  licencia de apertura de 
dicho negocio. 
 
2. A partir del encargo por parte del promotor, se  recogen  todos  los 
datos  sobre  el  local.  Se  realiza  una  visita  al  edificio,  obteniendo 
información  sobre  el  entorno  del  local  y  localización.  Además  de 
conocer  el  estado  actual  en  el  que  se  encuentra,  dimensiones, 
materiales con los que cuenta la construcción, distribución interior, 
accesos, etcétera. Y así realizar un primer esbozo de  lo que será  la 
distribución proyectada,  teniendo en cuenta  las necesidades de  la 
actividad a desarrollar. 
 
3. Con  los datos previos obtenidos se hace una visita a  la página web 
del Ayuntamiento  de  la  localidad  para  conocer  la  documentación 
necesaria  para  la  solicitud  del  Certificado  de  Compatibilidad 
Urbanística.  En  este  caso,  en  el  Ayuntamiento  de  Catarroja,  el 















esa  localización,  se  procede  a  redactar  el  Proyecto  de  Obra  y 
Actividad  necesario  para  obtener  la  licencia  de  apertura  y  que 
acompañará  a  la  Declaración  responsable  para  la  apertura  de 
Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos 
Públicos. 
 
6. Con  los  datos  obtenidos  del  estado  actual  se  dibuja mediante  el 
soporte  informático  AutoCAD  y  se  comienza  a  desarrollar  el 
Proyecto, teniendo presente toda  la normativa  legal descrita en el 
apartado 1.11 del presente trabajo y se va puliendo paso a paso esa 
primera  idea  de  distribución  que  se  tenía,  añadiendo  todo  el 
conjunto de  instalaciones, aportando nuevas  ideas y adaptando  la 
distribución  para  dar  cumplimiento  a  la  normativa  que  le  es  de 
aplicación. 
o Por ejemplo: La distribución de los aseos y vestuarios se ha 
cambiado  en  varias  ocasiones,  para  adaptarlo  a  las 






7. Una  vez  completada  la  distribución  y  el  trazado  y  cálculo  de  las 
instalaciones, se procede a la búsqueda de las fichas técnicas de los 









9. A  partir  de  estar  finalizadas  la  obras  se  presentaría  en  el 
Ayuntamiento  la  Declaración  Responsable  para  la  Apertura  de 
Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos 
Públicos. 
 
10. La  presentación  de  esta  declaración  responsable  junto  con  la 
documentación  requerida  no  habilita  a  la  apertura  inmediata  del 
establecimiento  salvo  en  el  supuesto  de  que  la  documentación 
contuviera  el  Certificado  de  un  Organismo  de  Certificación 
Administrativa  (OCA).  Si  no  se  dispusiese  de  este  certificado  se 
debería esperar el acta de comprobación  favorable a emitir por el 
Ayuntamiento  en  el  plazo  de  1  mes  desde  la  presentación 
responsable  para  poder  realizar  una  apertura  provisional  del 
establecimiento hasta el otorgamiento de la licencia de apertura, o 















1.1. Antecedentes y objeto del proyecto 




panadería‐cafetería,  sin  obrador  y  sin  ambiente musical,  habiéndose 
comprobado  la  compatibilidad  urbanística  en  el  Ayuntamiento  de 
Catarroja. 
También  es  objeto  de  esta  memoria,  el  análisis  y  diseño  de  las 
pertinentes  instalaciones  necesarias  para  el  acondicionamiento  del 
local,  así  como  la  justificación  de  las  normativas  aplicables  para  el 
acondicionamiento del local en el ámbito de la prevención de incendios; 
seguridad  de  utilización  y  accesibilidad;  protección  frente  al  ruido  y 
vibraciones; y ahorro energético. 




1.3. Descripción y clasificación de la actividad 






de  las  zonas destinada a  la venta de pan, bollería y helados y  la otra 





sin  espectáculos”,  donde  se  incluye  en  lo  establecido  en  el  artículo 
primero de la Ley 3/1989, de 2 de mayo, como Actividad Molesta 0‐2. 








otros establecimientos hosteleros  sin equipo de  reproducción  sonora: 
80 dBA. 


















A  continuación,  se  indican  las  características  urbanísticas  dónde  se 














Terciario:  Solo  se  permiten  actividades  exentas  de 
calificación  o  aquellas  correspondientes  a  las 
agrupaciones  64,65,66,67,85,94  y  97  con  índice  bajo 
en todas las calificaciones.  
TCO1,  THO1,  THO2,  TOF2,  TOF3,  TRE1‐A,  TRE2‐A, 














El  local  se encuentra en un edificio de  reciente construcción, con una 
antigüedad inferior a cinco años. 
1.6. Descripción del local actual 
El  local  interiormente  se  encuentra  actualmente  en  bruto,  con 
estructura  vista,  y diáfana,  sin ningún  tipo de partición  y acabado.  La 
fachada  tiene  un  aplacado  de  piedra  artificial  y  todos  los  huecos  del 
local disponen de puertas metálicas enrollables. Cuenta  con previsión 




El  local tiene dos  fachadas,  la de  la c/Torero Antonio Carpio de   10,53 
m.  y  la  de  la  c/Emili  Ferrer  de  18,91 m.  Hay  viviendas  en  la  parte 
superior  y  sótano para  aparcamientos en  la parte  inferior de  toda  su 
planta. 
1.7. Descripción del proyecto y superficies 
Como el local se encuentra en la actualidad completamente diáfano, se 
requiere  realizar  una  serie  de  obras  para  adecuarlo  a  la  nueva 
distribución. 
El  local  contará  con  dos  accesos,  uno  desde  la  calle  Torero  Antonio 
Carpio, y otro desde  la calle Emili Ferrer. El acceso desde  la calle Emili 








público y  los vestuarios de personal que  contarán  con un distribuidor 

































1.9. Número de personas 
El local constará del máximo de personas/público posible que se pueda 
ocupar  en  nuestro  establecimiento,  cumpliendo  todos  los  aspectos 
normativos necesarios para su correcto desarrollo como local comercial 
a que se ha destinado. 
En  concreto  y  en  base  al  cálculo  realizado  en  la  Memoria  DB‐SI 
desarrollada  más  adelante,  nos  sale  una  ocupación  total  de  70 
personas. (Nota: Ver tabla 13 del apartado MEMORIA DB‐SI) 
Respecto a número de empleados, se decide un número aproximado de 
4  como  mínimo  y  7  como  máximo.  En  barra  de  la  cafetería  se 
destinarán  2  empleados  como mínimo,  para  el  servicio  de  comidas  y 
bebidas,  y  en  la  cocina  y  despacho  de  pan  se  destinarán  otros  2 






1.10. Horario de apertura al público 
La  actividad  tiene  prevista  su  apertura  en horario diurno  y nocturno, 
según  se  establece  en  la  Ley  7/2002  de  Protección  contra  la 
Contaminación Acústica. 
De acuerdo con  la Orden 8/2013, de 23 de diciembre de  la Consellería  
de  Gobernación,  por  la  que  se  regulan  los  horarios  de  espectáculos 
públicos,  actividades  recreativas  y  establecimientos  públicos,  para  el 
año 2014, la actividad a desarrollar se encuentra en el grupo “J”. 
En  cumplimiento  de  la  normativa  aplicable,  el  horario  de  apertura  al 
público que  se adoptará  será de 6:00 horas a 1:30 horas, que  será el 
cierre del local. 














− Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  Octubre,  se  desarrolla  la  Ley 
37/2003,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
− Real Decreto  1038/2012, de  6  de  julio,  por  el  que  se modifica  el 
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla 















− Real  Decreto  2816/1982  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 














Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos 
Públicos.  
− Decreto  52/2010,  de  26  de  marzo,  del  Consell,  por  el  que  se 
aprueba  el Reglamento de desarrollo de  la  Ley  4/2003, de  26  de 
febrero,  de  la  Generalitat,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos. 
− Ley  7/2002,  de  3  de  diciembre,  de  la  Generalitat  Valenciana,  de 
Protección contra la Contaminación Acústica.  














− Instrucción  de  23  de  enero  de  1996  de  la  Consellería  de 
Administración Pública,  relativa  a  las directrices para  la  redacción 
de  los proyectos técnicos para solicitud de  licencias de obra de  los 
locales incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 2/1991, de 18 
de  febrero,  de  Espectáculos,  Establecimientos  Públicos  y 
Actividades Recreativas. 
− Instrucción  de  11  de  febrero  de  1998,  de  la  Consellería  de 
Presidencia, por la que se actualizan los criterios de aplicación de la 
normativa  en  vigor  en materia  de  espectáculos,  establecimientos 
públicos  y  actividades  recreativas  fijados  por  la  Instrucción  de  la 
Consellería de Administración Pública de 23 de enero de 1996.  
− Orden de 8 de diciembre de 2013 de la Consellería de Gobernación 







− Decreto  173/2000  en materia  de  Condiciones Higiénico‐Sanitarias 




corrientes  de  aire  con  aerosoles,  para  la  prevención  de  la 
legionelosis. 
− Decreto  228/2003  de  14  de  noviembre  sobre  comercialización  y 
venta de pan. 
− Ley  2/1992  sobre  Saneamiento  de  las  aguas  residuales  de  la 
Comunidad Valenciana.  
− Orden de 28 de mayo de 1985  sobre documentación y puesta en 








− Ordenanza Municipal  de  Protección  de Medio Ambiente Acústico  
del  Ayuntamiento de Catarroja (B.O.P 31‐03‐09)  











BLOQUE 2.                              






La  actividad  a  desarrollar  es  la  propia  de  Cafetería‐Panadería,  con 
mesas en el interior para la permanencia de personas. 
Consultando  el  Nomenclátor  de  Actividades  Molestas,  Insalubres, 
Nocivas  y  Peligrosas,  derogado  desde  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley 
6/2014,  nos  define  nuestra  actividad  en  la  división  6,  agrupación  65 
como restaurantes y cafés, y dentro de este grupo, en el subgrupo 653 
Establecimientos de bebidas y cafés sin espectáculos.  
Según  la Ley 6/2014, de 25 de  julio, de  la Generalitat, de Prevención, 
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, 
la  actividad  objeto  de  este  proyecto  no  está  incluida  en  el  ANEXO  I 
“Categorías de actividades sujetas a autorización ambiental  integrada” 
ni  tampoco  está  incluida  en  el  ANEXO  II  “Categorías  de  actividades 
sujetas a licencia ambiental”. 
Teniendo  en  cuenta  las  condiciones  establecidas  en  el  ANEXO  III 
“Condiciones para determinar la inclusión de actividades en el régimen 
de  declaración  responsable  ambiental  o  de  comunicación  de 
actividades  inocuas”,  la  actividad  objeto  de  este  proyecto  estará 
sometida a Declaración responsable ambiental.  
2.2. Maquinaria y demás medios 
Según  las necesidades del  local,  los aparatos que se van a  instalar, así 









































2.3. Material combustible. Carga Térmica 










− PAPEL  Y  CARTÓN.‐  El  que  pueda  existir  en  embalajes,  impresos, 
sobres, etc.  































































Madera  500 kg   4,1 Mcal/kg  1 
Aceite    20 kg  11,0 Mcal/kg  1 
Alcohol  100 kg   6,0 Mcal/kg  1 
Papel y cartón  200 kg   4,0 Mcal/kg  1 












Por  lo  tanto,  la carga  térmica es  inferior a 200 Mcal/ m2 y el nivel de 
riesgo intrínseco de la actividad es "BAJO".  
Esta densidad de carga de  fuego se calcula sobre  los valores normales 
de  funcionamiento  estimados  por  la  propiedad  en  el  momento  del 




2.4. Equipo de aire acondicionado 
Para  la  climatización  del  local  se  instalará  un  sistema  de  aire 
acondicionado frío/calor compuesto por diversas unidades de splits tipo 
cassette de 84x84 con 4 vías de inyección directa de aire.  
La  distribución  de  las  unidades  y  el  recorrido  se  encuentra  en 
documentación gráfica adjunta. 
2.5. Ruidos y vibraciones 
2.5.1. Ruidos 
El  nivel  sonoro  en  cuanto  a  ruidos  del  local  serán  los  propios  de  la 













Para  evitar  la  transmisión  de  vibraciones,  todas  las  máquinas  de  la 
barra, despacho de pan y cocina, se situarán sobre apoyos elásticos. 
Los  falsos  techos  estarán  suspendidos  para  evitar  transmitir  ruidos  y 
vibraciones a la planta superior. 




Por  otro  lado  para  dar  cumplimiento  a  la  Ordenanza  Municipal 
Reguladora  de  Hornos  de  Catarroja,  los  motores,  transmisiones  y 
máquinas de los hornos estarán aislados de toda pared, techo, cubierta 
o pilar del edificio y a una distancia mínima de 50 cm de  los mismos. 
(Nota:  Ver  plano  de  cotas  y  superficies  en  documentación  gráfica 
adjunta) 
Además  la  misma  Ordenanza  señala  que  la  potencia  total  de  los 
motores que accionan  la maquinaria y horno no sobrepasarán  los 7,36 







2.6. Contaminación atmosférica 
El  local dispondrá en  la  cocina de un horno para  la cocción del pan y 
otro para  la bollería, y de una encimera vitrocerámica. No  se utilizará 
combustible, ya que todos los aparatos son eléctricos.  
Los  humos  producidos  por  la  cocción  en  este  conjunto  de  aparatos 
serán recogidos mediante una campana extractora de acero inoxidable, 
sistema  de  extinción  de  incendio  según  normativa  y  retención  de 
grasas,  con  transformación del monóxido de  carbono  (CO) en dióxido 
de carbono (CO2), con reducción de la temperatura del aire de los gases 
de  extracción  en  70º  C  aproximadamente,  sin  consumo  de  agua 
incorporándole el recuperador, de medidas 1585x1000x700 mm. 
Para  la  evacuación  de  los  humos  se  instalará  una  caja  de  ventilación 
unida a la campana mediante tubería de chapa galvanizada o inoxidable 
y  dicha  caja  de  ventilación  se  unirá  a  un  conducto  de  aluminio 
semirrígido de 250 mm de diámetro de la casa Morgui o similar. 
La  chimenea  de  la  caja  de  ventilación  y  extracción  de  250  mm  de 
diámetro, discurrirá por el interior del conducto existente en el local de 
500 mm de diámetro, vertiendo los humos a cubierta. 
2.7. Vertidos Líquidos 





fregaderos,  lavavajillas,  lavavasos,  vestuario  y  aseos  públicos,  que 
tienen  una  composición  totalmente  inocua,  por  ser  de  carácter 
orgánico, o bien aguas con cierto contenido de detergentes domésticos. 




El  local  dispone  de  un  almacén  de  residuos  en  el  que  se  dispondrán 
recipientes de almacenamiento para cada tipo de residuos. 





No  se consideran olores  importantes en el  interior, ya que dispone el 
local de aire acondicionado y recogida de humos. 









ASEO  INODORO  URINARIO  LAVABO  DUCHA 
Vestuarios personal  1  ‐  1  1 
Caballeros/Minusválidos  1  1  1  ‐ 
Señoras/Minusválidos  1  ‐  1  ‐ 
Tabla 05. Dotaciones 
 
Los  aparatos  sanitarios  serán  de  porcelana  blanca  y  la  grifería  será 
monomando de acero cromado. 
2.11. Instalación eléctrica 
Las  instalaciones en  los  locales de pública concurrencia, cumplirán  las 
condiciones de carácter general que a continuación se señalan. 
a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más 
próximo posible a  la entrada de  la acometida o derivación  individual y 
se  colocará  junto  o  sobre  él,  los  dispositivos  de mando  y  protección 
establecidos  en  la  instrucción  ITC‐BT‐17.  Cuando  no  sea  posible  la 
instalación  del  cuadro  general  en  este  punto,  se  instalará  en  dicho 
punto un dispositivo de mando y protección. 
Del  citado  cuadro  general  saldrán  las  líneas  que  alimentan 





secundarios  de  distribución  los  distintos  circuitos  alimentadores.  Los 
aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán 
directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.  
b)  El  cuadro  general  de  distribución  e,  igualmente,  los  cuadros 
secundarios,  se  instalarán  en  lugares  a  los  que  no  tenga  acceso  el 
público y que estarán separados de  los  locales donde exista un peligro 
acusado  de  incendio  o  de  pánico  (cabinas  de  proyección,  escenarios, 
salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba 
de  incendios  y  puertas  no  propagadoras  del  fuego.  Los  contadores 
podrán  instalarse  en  otro  lugar,  de  acuerdo  con  la  empresa 
distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 
c)  En  el  cuadro  general  de  distribución  o  en  los  secundarios  se 
dispondrán  dispositivos  de mando  y  protección  para  cada  una  de  las 
líneas  generales  de  distribución  y  las  de  alimentación  directa  a 
receptores.  Cerca  de  cada  uno  de  los  interruptores  del  cuadro  se 
colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen. 
d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde 












‐  Conductores  aislados,  de  tensión  asignada  no  inferior  a  450/750 V, 
colocados  bajo  tubos  o  canales  protectores,  preferentemente 
empotrados en especial en las zonas accesibles al público. 
‐  Conductores  aislados,  de  tensión  asignada  no  inferior  a  450/750 V, 
con  cubierta  de  protección,  colocados  en  huecos  de  la  construcción 
totalmente  construidos en materiales  incombustibles de  resistencia al 
fuego RF‐120, como mínimo. 
‐ Conductores  rígidos aislados, de  tensión asignada no  inferior a 0,6/1 
kV, armados, colocados directamente sobre las paredes. 
f)  Los  cables  y  sistemas de  conducción de  cables deben  instalarse de 




no  propagadores  del  incendio  y  con  emisión  de  humos  y  opacidad 
reducida. Los cables con características equivalentes a  las de  la norma 
UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a  la norma UNE 21.1002  (según  la  tensión 
asignada del cable), cumplen con esta prescripción.   
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes 
a  los clasificados como "no propagadores de  la  llama" de acuerdo con 
las  normas  UNE‐EN  50.085‐1  y  UNE‐EN  50.086‐1,  cumplen  con  esta 
prescripción.    
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no 
autónomos  o  a  circuitos  de  servicios  con  fuentes  autónomas 






características  equivalentes  a  la  norma  UNE  21.123  partes  4  ó  5, 
apartado  3.4.6,  cumplen  con  la  prescripción  de  emisión  de  humos  y 
opacidad reducida. 
g)  Las  fuentes  propias  de  energía  de  corriente  alterna  a  50  Hz,  no 
podrán dar tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red de 
Baja Tensión pública que alimenten al local de pública concurrencia. 
En  cualquier  caso  la  instalación  eléctrica  deberá  cumplir  con  el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según R. Decreto 842/2002 
de  2  de  agosto  y  la  Instrucción  ITC‐BT‐28  sobre  locales  de  pública 
concurrencia. 
2.12. Medidas correctoras 
Con  todo  lo  anteriormente  expuesto,  se  considera  convenientemente 














3.1. Estructura  








3.2. Elementos de separación vertical 
3.2.1. Fachada 
La  fachada  existente  está  formada  por  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
perforado de 24x11,5x9 cm revestida en su cara exterior con aplacado 
de  piedra  artificial  de  60x40x3  cm  y  revestida  por  el  interior  con 
enfoscado de mortero de cemento hidrófugo. 
No está previsto tocar la fachada por la parte exterior. Sin embargo, por 
la parte  interior,  se  realizará un  trasdosado con  tabique autoportante 
de yeso  laminado  formado por placa estándar de 15 mm. de espesor, 
atornillada  a  una  cara  de  una  estructura  de  acero  galvanizado  de 
canales horizontales de 48 mm. y montantes verticales de 46 mm. y una 






Las medianeras  existentes  están  formadas  por  fábrica  de  ladrillo  de 
bloque cerámico de arcilla aligerada machihembrado de 24x19x24 cm, 
revestida en la parte externa al local de enlucido de yeso. 
Al  igual  que  en  la  fachada  se  realizará  un  trasdosado  con  tabique 
autoportante  de  yeso  laminado  formado  por  dos  placas  estándar  de 
12,5 mm.  de  espesor,  atornilladas  a  una  cara  de  una  estructura  de 
acero  galvanizado  de  canales  horizontales  de  48  mm.  y  montantes 
verticales de 46 mm. y una separación entre ejes de 600 mm., entre los 
que se colocará un aislamiento termoacústico de lana de roca. 










En  los  locales  húmedos  se  sustituirá  la  placa  estándar  por  otra  placa 
impregnada para zonas húmedas   y en  las cocina  se añadirá entre  las 
placas  estándar  y  los  montantes  verticales  una  lámina  de  acero 







Todo  el  suelo  estará  revestido  con  gres porcelánico de  clase 2  según 
CTE‐DB‐SUA. 
Para  garantizar  el  aislamiento  acústico  del  local,  antes  de  realizar  el 









Las  características  del  alicatados  serán  las  que  elija  la  propiedad, 
siempre y cuando cumplan con las funciones para las que se destina. 
En cuanto a  las paredes del  salón cafetería el acabado de  las paredes 
será con pintura lavable de tonos oscuros. 
















Seguidamente  se  dejará  una  cámara  de  50  cm  para  el  paso  de 
instalaciones y se colocará el segundo falso techo, que será registrable 
de bandejas metálicas. 
3.4. Carpintería y vidrios 
La  carpintería,  cerrajería  y  los  acristalamientos  se  realizarán  según 
dimensiones descritas en documentación gráfica adjunta. 









3.4.2. Carpintería interior 
Las puertas  de los aseos públicos serán correderas de tablero de fibras 
acabado en melamina imitación madera de sapeli. 
La  puertas  de  la  cocina  serán  cortafuegos  tipo  EI2  60‐C5  abatibles 
acabadas  en  melamina  imitación  madera  de  sapeli  con  mirilla    con 
vidrio corta‐fuegos, siendo la de acceso principal de doble dirección.  
El  resto de puertas  serán abatibles de madera  con el mismo acabado 
que el resto.  
3.4.3. Cerrajería 
En  la parte  superior de ambas entradas al  local,  se dispondrá de una 
rejilla  de  perfiles  metálicos  sobre  toda  la  longitud  del  hueco  para 





El vidrio que  se dispondrá en  la  carpintería exterior de aluminio,  será 
doble  vidrio  acústico,  aislante  y  de  seguridad  tipo Aislaglass Acústico 
Sonor compuesto de un laminado 4+4,2 (Acústico), una cámara 16 mm. 
rellena de gas ( 80% SF6 y 20% Argón) y un vidrio float 4 mm. 
3.5. Instalación fontanería 
Se realizará la red de fontanería con tubería de cobre. La instalación de 









El  recorrido  de  la  red  de  fontanería  se  realizará  por  falso  techo  o 
empotrado en la pared y las tuberías siempre estarán fijadas con garras 
galvanizadas. 




El  local  dispondrá  de  tres  aseos:  uno  para  el  personal,  otro  para 
caballeros  y otro para  señoras.  Los dos  aseos de uso público  estarán 
adaptados para minusválidos.  
La dotación prevista es la siguiente: 
ASEO  INODORO URINARIO LAVABO DUCHA 
Vestuarios personal  1  ‐  1  1 
Caballeros/Minusválidos 1  1  1  ‐ 







3.6. Instalación saneamiento 
La evacuación de aguas residuales se realizará mediante tubería de PVC.  
El  trazado  de  la  red  se  adecuará  a  las  nuevas  previsiones  en 
cumplimiento  con  la  normativa  vigente.  Su  trazado  se  describe  en 
documentación gráfica adjunta. 
Los  lavabos  y  fregaderos dispondrán de  sifón  individual,  así  como  los 






3.7. Instalación electricidad 
La  instalación  eléctrica  del  local  cumplirá  con  lo  establecido  en  el 
Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión  e  Instrucciones 
Complementarias,  aprobadas  por  el  Real  Decreto  842/2002  de  2  de 
agosto .  
El  local es  comercial de pública  concurrencia, especificado  como  local 





La  instalación eléctrica a  instalar en el  local queda descrita en el plano 
adjunto del esquema unifilar eléctrico. Así mismo, todos los elementos 




Toda  la  instalación  será  realizada  por  un  instalador  autorizado  y 
registrado en Industria. 
3.7.1. Instalación general 
Desde  el  cuadro  general  de  contadores  ubicado  en  el  zaguán  del 
edificio,  la  acometida  al  local  estará  compuesta  por  dos  circuitos 
independientes, uno para el alumbrado y otro de fuerza motriz para los 
diferentes aparatos. 
El  circuito  de  alumbrado  estará  dividido  a  su  vez  en,  al menos,  tres 
circuitos independientes, de forma que su disposición en relación con el 
número  de  lámparas  a  alimentar  haga  que  el  corte  de  corriente  en 
cualquiera  de  ellas  no  afecte  a más  de  la  tercera  parte  del  total  de 
lámparas  instaladas  en  los  locales  o  dependencias  que  se  iluminen 
alimentadas por dichas líneas. 
Por  su  parte,  para  la  distribución  de  fuerza motriz,  se  adoptarán  los 
circuitos  necesarios  agrupados  por  elementos  de  consumo  según  su 
localización  física  en  el  local,  de  acuerdo  con  el  esquema  de  la 
documentación gráfica adjunta. 
Las canalizaciones estarán constituidas por conductores rígidos aislados 







estar  separado de  locales de  riesgo especial,  si  los hubiera. El  cuadro 
contará con los dispositivos de mando y protección para cada una de las 
líneas  que  partan  de  él,  indicando  mediante  placas  indicadoras  el 
nombre de  la  línea que alimenta. En caso de que una  línea  tenga que 
alimentar un receptor de más de 15 A, será única para él. 
3.7.2. Alumbrado 
El  local dispondrá de  iluminación natural y  será  la que acceda por  las 
puertas  y  ventanales  acristalados  que  se  colocarán  en  la  fachada  de 
acuerdo con la documentación gráfica adjunta. 
Para  proporcionar  el  nivel  de  alumbrado  suficiente  en  el  local  en  las 
horas en que la luz natural sea insuficiente, se utilizará luz artificial.  
Este  alumbrado  cumplirá  con  los  valores mínimos  establecidos  en  el 
vigente Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el DB‐SUA. 
La  iluminación  artificial  deberá  tener  una  intensidad  luminosa  de  50‐
200 lux, necesaria para la estancia agradable.   
Existirán  diferentes  tipos  de  luminaria  dependiendo  de  la  zona  o 
estancia: 
- En  la  zona de  salón  cafetería  se  instalarán plafones  cuadrados de 
60x60 con LED de 40W  del fabricante Leds C4.   
- Y  en  la  zona  de  barra  y  mostrador  de  panadería  se  instalarán 





- En  la zona de aseos y vestuarios,  la  iluminación estará compuesta 
por puntos de luces LED  de 26 W. 
- En  la  cocina  y  almacén.  La  iluminación  será  mediante  pantallas 
estancas con dos tubos LED de 18 W. 
ZONA  Nº LUMINARIAS  TIPO  POTENCIA (W) 
Despacho de pan  2  Lámpara LED 26 W  52 
Zona compra de pan  3  Lámpara LED 6 W  18 
Cocina  4  Pantalla LED 2X18W  144 
Cuarto de residuos  1  Lámpara LED 26 W  26 
Distribuidor de aseos  1  Lámpara LED 6 W  26 
Aseo minus. y cab.  2  Lámpara LED 26 W  52 
Aseo minus. y señ.  2  Lámpara LED 26 W  52 
Vestuarios   1  Lámpara LED 26 W  26 
Almacén  1  Pantalla LED 2X18W  36 
Salón cafetería  8  Plafón LED 40 W  320 
Zona barra cafetería  4  Lámpara LED 6 W  36 











3.7.3. Alumbrado de emergencia 
Se ha proyectado una línea independiente de alumbrado de emergencia 
y  señalización  a  través  de  equipos  autónomos  con  una  hora  de 
autonomía y auto recargables.  
Estará protegida  con  interruptor  automático de 10 A  y  será  capaz de 
suministrar una intensidad luminosa de 5 lux. 
Se  pondrá  en  funcionamiento  al  anularse  la  tensión  en  la  red  o  al 
disminuir ésta por debajo del 70%. 
3.7.4. Fuerza 
Se  realizará  para  alimentar  los  receptores  del  local  que  no  sean  de 
alumbrado,  cumpliendo  con  las  características generales especificadas 












































al  realizar  los  cálculos  correspondientes a  temperatura máxima,  caída 
de tensión y protección contra cortocircuitos. 
3.8. Instalación de ventilación 
La calidad del aire  interior del  local  será  IDA 3,  según el Real Decreto 
1027/2007  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, por tratarse de una Cafetería‐Panadería. 
Para  garantizar  una  ventilación  adecuada,  el  local  contará  con  una 

















Cocina  10  20,08  ‐‐  200,80 
Salón, barra, panadería  8  ‐‐  67  536,00 
Cuarto de residuos  10  2,09  ‐‐   22,18 
Almacén  0,7  4,74  ‐‐  3,64 










aire  interior  IDA  3,  el  aire  para  el  sistema  de  ventilación  deberá 
introducirse filtrado, con filtro de clase F7 como mínimo. 
El  RITE,  establece  además,  que  la  ventilación  deberá  incorporar  un 
recuperador de calor cuando se extraigan por medios mecánicos 1.800 








Este  recuperador  es  capaz  de  aportar  el  caudal  necesario  para  la 
ventilación además de incorporar en la aportación del aire un filtro F7. 
Según  características  técnicas  del  fabricante,  el  recuperador  tiene  un 
nivel  sonoro,  funcionando  a  su máxima potencia, de hasta 40 dB,  los 





La aportación del aire al  local  se hará mediante  conducto de  fibra de 
vidrio. Del conducto principal saldrán los ramales que aportarán el aire 
del exterior a las unidades de climatización interiores. 
La  extracción  se  hará  mediante  conducto  de  fibra  de  vidrio  que, 
mediante  unos  difusores,  extraerá  el  aire  viciado  al  exterior,  previo 
paso por el recuperador de calor. 
La  extracción  y  aportación  de  aire  se  realizará mediante  una  red  de 
conductos que se dispondrán sobre el falso techo registrable y rejillas, 




Para  la  zona  de  elaboración  de  alimentos  ubicada  dentro  de  la 
superficie de la cocina, se dispondrá de un sistema eficaz de extracción 
de  humos  y  olores mediante  una  campana  de  captación  y motor  de 
extracción,  con  su  correspondiente  salida  de  humos  a  través  de  un 
conducto de aluminio  semirrígido de  la casa Morgui o  similar, de 250 
mm de diámetro, con recorrido por el interior del existente de 500 mm 
de diámetro, que discurre por el  interior del edificio hasta    la cubierta 
del mismo,  sobrepasando  3 metros  toda  edificación  existente  en  un 
radio de 20 m. 
Dicha campana  irá provista de: un sistema automático de extinción de 
incendios;  iluminación  propia;  reguladores  de  caudal  y  sistema  de 
filtros;  retención  de  grasas  superior  al  99%;  transformación  del 
monóxido de carbono (CO) en dióxido de carbono (CO2); con reducción 




aproximadamente;  sin  consumo  de  agua  incorporándole  el 
recuperador.  







Para  la  evacuación  de  los  humos  se  instalará  una  caja  de  ventilación 
unida a la campana mediante tubería de chapa galvanizada o inoxidable 
y  tendrá  una  potencia  de  extracción  de  aire  superior  a  722,88 m3/h 
(200,8 l/s) .  
La caja de ventilación que está previsto instalar tiene aislamiento termo 





en  cumplimiento  para  instalaciones  generales  y  locales  de  riesgo 
especial  indicados en el Anexo I: “Código Técnico de  la Edificación”, en 
el apartado 3.1.3.1.: “DB‐SI 1 Propagación interior”. 
3.8.3. Aseos, almacén y cuarto de residuos 
Los  aseos,  almacén  y  cuarto  de  residuos  se  dispondrán  de  pequeños 




interruptores  instalados  junto al de encendido de  luz en  cada uno de 
ellos.  
Estos estarán conectados mediante tuberías al conducto existente en el 
edificio  de  500 mm  de  diámetro,  para  expulsar  el  aire  viciado  en  la 
cubierta del edificio. 
*En  el  Anexo  C  del  presente  documento  se  encuentran  las  fichas 
técnicas de la maquinaria a instalar. 
3.9. Instalación de climatización 
Se prevé la instalación de un equipo de aire acondicionado con bomba 
de  calor,  compuesto  por  cuatro  unidades  interiores  tipo  cassette 
acoplados  en  el  falso  techo  registrable  y  una  unidad  exterior  que  irá 
dispuesta sobre la cubierta del edificio. 
Las  tuberías  de  conexión  entre  la  unidad  exterior  y  las  interiores  se 






















• El  tipo  de  cerramiento  y  acristalamiento,  así  como  su 
orientación. 
*En  el  Anexo  A  del  presente  documento  se  encuentran  los  cálculos 
realizados con el programa de cálculo facilitado por Mitsubishi Electric. 


































BLOQUE 4.                              
MEMORIA DB-SI: SEGURIDAD 






en  reducir  a  límites  aceptables  el  riesgo  de  que  los  usuarios  sufran 
daños  derivados  de  un  incendio  de  origen  accidental,  como 
consecuencia de  las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 




Se  aplicará  el  DB‐SI  a  los  elementos  del  edificio modificados  por  la 
reforma  siempre  que  ello  suponga  una  mayor  adecuación  a  las 
condiciones de seguridad establecidas en dicho documento básico.  
4.1. Propagación interior. Sección SI 1 
4.1.1. Compartimentación en sectores de incendios 
Los edificios  se deben  compartimentar en  sectores de  incendio  según 
las  condiciones  que  se  establecen  en  la  tabla  1.1  “condiciones  de 
compartimentación en sectores de incendios” del DB‐SI. 
El local se considera un único sector de incendios , al no existir conexión 
directa  entre  el  establecimiento  y  el  resto  del  edificio.  Además,  la 
superficie del  local es de 182,14 m2, muy por debajo de  los 2.500 m2 





4.1.2. Resistencia al fuego de elementos delimitadores 
del sector de incendios 
Conforme a  lo establecido en  la  tabla 1.2 “Resistencia al  fuego de  las 
paredes, techos y puertas que delimitan sectores de  incendio” del DB‐





4.1.3. Locales y zonas de riesgo especial 
Los  locales  y  zonas  de  riesgo  especial  se  clasifican  conforme  a  tres 
grados  de  riesgo  (alto,  medio  y  bajo)  según  los  criterios  que  se 
establecen en la tabla 2.1 “Clasificación de los locales y zonas de riesgo 
especial integrados en edificios” del DB‐SI. 














según marca  la  tabla  2.1  y  su  carga  térmica  es  inferior  425 MJ/m2, 








Aceite    10 kg  11,0 Mcal/kg  1 
Alcohol  20 kg   6,0 Mcal/kg  1 
Papel y cartón  50 kg   4,0 Mcal/kg  1 







Con  lo que  la carga térmica es  inferior a 101,91 Mcal/m2  (425 MJ/m2) 
por lo que no tiene clasificación como zona de riesgo. 
Esta densidad de carga de  fuego se calcula sobre  los valores normales 
de  funcionamiento  estimados  por  la  propiedad  en  el  momento  del 
















Se  consideran  locales de  riesgo especial  las  cocinas  con una potencia 




En nuestro  caso  la potencia  instalada  es de  22,60  KW, por  lo que  se 
considera zona de RIESGO BAJO. 
Por  lo  tanto,  el  sistema  de  extracción  de  humos  cumplirá  con  las 
siguientes condiciones: 
- La  campana estará  separada más de 50  cm de  cualquier material 
que no sea A1 
- El conducto será  independiente de  toda extracción o ventilación y 














- Los  filtros estarán separados de  los  focos de calor más de 1,20 m. 
Serán  fácilmente  desmontables  y  accesibles  para  su  limpieza, 
tendrán una  inclinación mayor de 45° y poseerán una bandeja de 
recogida  de  grasas  que  conduzca  a  un  recipiente  cerrado  con 
capacidad de 3 litros. 








Resistencia  al  fuego  de  paredes  y  techos  que  separan  la  zona 
con el resto del edificio 
EI 90 











4.1.4.  Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios. 
La  compartimentación  contra  incendios  de  los  espacios  ocupables 
tendrá  continuidad  en  los  espacios  ocultos,  tales  como  patinillos, 
cámaras,  falsos  techos,  suelos  elevados,  etc.,  salvo  cuando  estén 
compartimentados  respecto  de  los  primeros  al menos  con  la misma 
resistencia  al  fuego,  reduciéndose  a  la  mitad  para  registros  de 
mantenimiento. 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación 
de  incendios  se  deben  mantener  en  los  puntos  en  los  que  dichos 
elementos  son  atravesados  por  elementos  de  las  instalaciones,  tales 
como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. 
Cabe  considerar  esta  posibilidad  de  transmisión  en  nuestro  local  con 
respecto  a  la  vivienda  situada  en  la  planta  superior  a  través  de  la 
chimenea  existente  en  el  local  por  la  cual  discurrirán  el  conducto  de 
ventilación  de  la  cocina,  así  como  las  tuberías  de  conexión  entre  la 









4.1.5. Reacción al fuego de los elementos constructivos, 
decorativos y de mobiliario. 








indican  sin  recubrimiento  resistente  al  fuego.  Cuando  se  trate  de 























patinillos) así como cuando el  falso  techo esté  totalmente constituido 
por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, 
decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 
4.2. Evacuación de ocupantes. Sección SI 3 




de  igual  forma  que  el  público  pueda  salir  al  exterior  sin  tener  que 
utilizar otras vías de evacuación que  las del propio  local, no utilizando 
las del edificio ni siquiera como salida de emergencia. 















Despacho de pan  12,47 m2  10  2 
Zona compra de pan  4,68 m2  1(3)  5 
Cocina  20,08 m2  10  3 
Distribuidor de aseos (2)  3,64 m2  3  1 
Aseo minusválidos y caballeros(2)  5,84 m2  3  1 
Aseo minusválidos y señoras(2)  5,84 m2  3  1 
Vestuarios y aseos personal(2)  4,74 m2  3  1 
Salón cafetería  75,55 m2  1,5(3)  51 
Zona barra cafetería  6,14 m2  1(3)  7 













4.2.3. Número de salidas y longitud de los recorridos de 
evacuación 
Conforme a lo establecido en la tabla 3.1 “Número de salidas de planta 







No  obstante  y  a  pesar  de  no  ser  necesario más  de  una  salida,  por 
razones funcionales del establecimiento, el local dispone de dos salidas.  
Sin embargo,  la  salida de emergencia,  será  la de  la  calle Emili  Ferrer, 
que será además la salida accesible.  
La puerta de  la calle Torero Antonio Carpio, no está previsto que esté 
abierta  durante  todo  el  tiempo,  por  lo  que  no  se  considerará  esta 
puerta para la evacuación del local. 































4.2.6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
Las puertas previstas como salidas de planta o de edificio y las previstas 
para  la evacuación de más de 50 personas  serán abatibles con eje de 
giro  vertical  y  su  sistema  de  cierre,  o  bien  no  actuará mientras  haya 
actividad en  las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de 
fácil  y  rápida  apertura  desde  el  lado  del  cual  provenga  dicha 
evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre 
más de un mecanismo. 







la  documentación  gráfica,  en  el  plano  CTE‐DB‐SI  SEGURIDAD  DE 
INCENDIOS. 
4.2.7. Señalización de los medios de evacuación 
Se  utilizarán  las  señales  de  salida,  de  uso  habitual  o  de  emergencia, 
definidas  en  la  norma  UNE  23034:1988,  conforme  a  los  siguientes 
criterios: 





- Se  dispondrán  señales  indicativas  de  dirección  de  los  recorridos, 
visibles  desde  todo  origen  de  evacuación  desde  el  que  no  se 
perciban directamente las salidas o sus señales indicativas. 
- En  los puntos de  los  recorridos de  evacuación  en  los que  existan 
alternativas que puedan  inducir a error, también se dispondrán  las 
señales antes citadas, de  forma que quede claramente  indicada  la 
alternativa correcta. 
- En dichos  recorridos,  junto a  las puertas que no sean salida y que 












Como  en  nuestro  caso,  se  prescribe  que  sean  fotoluminiscentes, 
deberán cumplir  lo establecido en  las normas UNE 23035‐1:2003, UNE 





4.2.8. Control del humo de incendio 
El uso del establecimiento a que hace referencia este documento es de 
pública concurrencia y la ocupación no excede de 1000 personas, por lo 
que no es necesaria  la  instalación un  sistema de  control de humo de 
incendio. 




4.3. Detección, control y extinción del incendio. 
Sección SI 4 
4.3.1. Dotación de instalaciones de protección contra 
incendios 
Conforme  a  la  tabla  “Dotación  de  instalaciones  de  protección  contra 
incendios” del DB‐SI,  se colocarán extintores portátiles de eficacia 21A‐
113B  a  15 m  de  recorrido  de  evacuación  como máximo  desde  todo 
origen de evacuación. 
En  la  cocina,  zona  de  riesgo  especial  bajo,  la  campana  extractora 







4.3.2. Señalización de las instalaciones manuales de 






Como  en  nuestro  caso,  se  prescribe  que  sean  fotoluminiscentes, 
deberán cumplir  lo establecido en  las normas UNE 23035‐1:2003, UNE 
23035‐2:2003  y  UNE  23035‐4:2003  y  su  mantenimiento  se  realizará 
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035‐3:2003. 
4.4. Resistencia al fuego de la estructura. 
Sección SI 6 
4.4.1. Resistencia al fuego de la estructura 
La  exigencia  del  DB‐SI  para  locales  comerciales  o  de  pública 
concurrencia, situados en un edificio con altura de evacuación entre 15 




elementos estructurales de  zonas de  riesgo especial  integradas en  los 





Por  lo  tanto,  tendremos  que  justificar  que  la  estructura  tiene  una 
resistencia al fuego mayor o igual a  R 120. 
El  local  forma  parte  de  un  edificio  cuya  estructura  está  formada  por 
pórticos  de  hormigón  armado  y  forjados  unidireccionales  de  viguetas 
semirresistentes pretensadas de 25+5 cm y bovedillas de hormigón.  





















5.1. Exigencias básicas SUA. 











especifica  parámetros  objetivos  y  procedimientos  cuyo  cumplimiento 
asegura  la satisfacción de  las exigencias básicas y  la superación de  los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 
utilización y accesibilidad. 
5.2. Seguridad frente al riesgo de caídas. Sección 
SUA 1 









espacio exterior, vestuarios, aseos,  cocina,  serán  clase 2, es decir  con 
una resistencia al deslizamiento Rd>35. 
Teniendo  en  cuenta  la  distribución  del  local  y  que  hay  dos  accesos 
directos  desde  el  exterior,  se  ha  proyectado  todo  el  local  con 
pavimentos  clase  2.  Con  esto  además  se  facilitará  la  colocación  del 
pavimento. 
5.2.2. Discontinuidades en el pavimento 
Excepto en zonas de uso restringido y con el  fin de evitar el riesgo de 
caídas  como  consecuencias  de  traspiés  o  tropiezos,  el  suelo  de  local 
cumplirá con las siguientes condiciones: 
− No  tendrá  juntas que presenten un  resalto de más de 4 mm.  Los 
elementos  salientes  del  nivel  del  pavimento,  puntuales  y  de 
pequeña dimensión no sobresaldrán del pavimento más de 12 mm 
y no hay salientes que excedan de 6 mm. 
− Los  desniveles  que  no  excedan  de  5  cm.  se  resolverán  con  una 
pendiente que no exceda del 25%. 
− En  zonas  para  circulación  de  personas  el  suelo  no  presentara 
perforaciones o huecos por  los que pueda  introducirse una esfera 
de 1,5 cm de diámetro. 








5.2.4. Escaleras y rampas 
No procede, no existen en el local escaleras o rampas. 
5.2.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores. 
La  limpieza de  los acristalamientos será a nivel de suelo, por  lo que no 
existe riesgo alguno. 
5.3. Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento. Sección SUA 2 
5.3.1. Impacto 










Impacto con elementos practicables 
No contamos en nuestro local de puertas de paso situadas en el lateral 
de  los pasillos de  las  zonas de uso público que no  sean de ocupación 
nula. 
Las  puerta  de  vaivén  de  la  cocina  tendrá  partes  transparentes  o 




Impacto con elementos frágiles 
Las cristaleras y las puertas de acceso al local estarán provistas en toda 
su longitud de perfiles situados a las alturas de 1 m., 1,70 m. y 2,40 m. 
Las  superficies  acristaladas  tendrán  las  siguientes  áreas  de  riesgo  de 
impacto: 
• En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura 
de 1,50 m y una anchura  igual a  la puerta más 0,30 m a cada  lado 
de esta; 











elementos  laminados o  templados que  resistan  sin  rotura un  impacto 
de  nivel  3,  conforme  al  procedimiento  descrito  en  la  norma UNE  EN 
12600:2003. 
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
No existen en el local elementos insuficientemente perceptibles. 
5.3.2. Atrapamiento 







5.4. Seguridad frente al riesgo de 







de  asistencia  perceptible  desde  un  punto  de  control  y  que 
permita al usuario verificar que su  llamada ha sido  recibida, o 
perceptible desde un paso frecuente de personas. 
• La  fuerza de apertura de  las puertas de  salida  será de 140 N, 
como máximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles, 
en  las  que  se  aplicará  lo  establecido  en  la  definición  de  los 
mismos en anejo A del DB SUA (como máximo 25 N, en general, 
65 N cuando sean resistentes al fuego). 
5.5. Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada. Sección SUA 4 
5.5.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 






5.5.2. Alumbrado de emergencia 
Según  el  DB  SUA,  los  edificios  dispondrán  de  un  alumbrado  de 
emergencia que, en caso de  fallo del alumbrado normal, suministre  la 
iluminación  necesaria  para  facilitar  la  visibilidad    a  los  usuarios  de 
manera  que  puedan  abandonar  el  edificio,  evite  las  situaciones  de 
pánico y permita  la visión de  las  señales  indicativas de  las  salidas y  la 
situación de los equipos y medios de protección existentes. 
En  nuestro  local,  teniendo  una  ocupación  inferior  a  100  personas, 


















deberá  entrar  automáticamente  en  funcionamiento  al  producirse 
un  fallo  de  alimentación  en  el  alumbrado  normal  en  las  zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo 
de  alimentación  el  descenso  de  la  tensión  de  alimentación  por 
debajo del 70% de su valor nominal; 
• El  alumbrado  de  emergencia  en  las  vías  de  evacuación  deberá 
alcanzar al menos el 50 % del nivel de iluminación requerido al cabo 
de los 5 segundos y el 100% al cabo de los 60 segundos. 
La  iluminación de  las señales de evacuación  indicativas de  las salidas y 
de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra 
incendios  y  de  los  primeros  auxilios,  deberán  cumplir  los  siguientes 
requisitos: 
− La  luminancia de cualquier área de color de  seguridad de  la  señal 
será  al  menos  de  2  cd/m2  en  todas  las  direcciones  de  visión 
importantes; 
− La  relación  de  la  lumínica máxima  y  la mínima  dentro  del  color 










5.6. Accesibilidad. Sección SUA 9 






5.6.1. Acceso desde el exterior 
El  local  dispondrá  de  un  itinerario    accesible  que  unirá  el 
establecimiento con  la vía pública, en concreto el acceso será desde  la 





5.6.2. Itinerario de uso público 









A ambos  lados de  las puertas del  itinerario dispondrán de un espacio 









Dichos aseos dispondrán de un espacio  libre donde  se pueda  inscribir 



























mínimo  de  0,25  m  desde  el  borde  exterior,  a  fin  de  facilitar  la 
aproximación frontal de una persona en silla de ruedas, para lo cual 




10º con  la vertical para  facilitar  la visión de  las personas desde  la 
silla de ruedas. 
En  uso  público,  espacio  de 







5.6.4. Áreas de consumo de alimentos 
La  distribución  de  las  mesas  del  salón  de  la  cafetería  permite  las 
circulaciones horizontales para el uso de personas  en sillas de ruedas. 
5.6.5. Equipamiento 






Con  el  fin  de  facilitar  el  acceso  y  la  utilización  independiente,  no 
discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los elementos de 
los itinerarios accesibles y aseos. 
La  entrada  accesible  al  local,  así  como  los  aseos  accesibles  se 




1,20 m,  junto al marco, a  la derecha de  la puerta y en el sentido de  la 
entrada. 
(1)  Las  características  y  dimensiones  del  Símbolo  Internacional  de 















El  objeto  de  este  Documento  Básico  es  establecer  reglas  y 
procedimientos  que  permitan  cumplir  las  exigencias  básicas  de 
salubridad. 
Las exigencias básicas del Documento Básico de Salubridad para cumplir 
los  requisitos  básicos  de  “Higiene,  salud  y  protección  del  medio 
ambiente”,  se establecen el  artículo 13 dentro de  la  Introducción del 
Documento Básico de Salubridad, y son los siguientes: 
− El  objetivo  del  requisito  básico  “Higiene,  salud  y  protección  del 
medio ambiente”,  tratado en adelante bajo el  término salubridad, 
consiste  en  reducir  a  límites  aceptables  el  riesgo  de  que  los 
usuarios,  dentro  de  los  edificios  y  en  condiciones  normales  de 
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo 
de  que  los  edificios  se  deterioren  y  de  que  deterioren  el medio 
ambiente  en  su  entorno  inmediato,  como  consecuencia  de  las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 




− El  Documento  Básico  “DB  HS  Salubridad”  especifica  parámetros 
objetivos  y  procedimientos  cuyo  cumplimiento  asegura  la 





6.1. Protección frente a la humedad. DB-HS1 
Se  limitara  el  riesgo  previsible  de  presencia  inadecuada  de  agua  o 
humedad  en  el  interior  del  local  y  en  sus  cerramientos,  como 
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que 
impidan  su  penetración  o,  en  su  caso  permitan  su  evacuación  sin 
producción de daños. 
6.2. Recogida y evacuación de residuos.DB-HS2 
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ellos de  forma acorde con el  sistema público 
de  recogida,  de  tal  forma  que  se  facilite  la  adecuada  separación  en 




Los aceites y  las grasas  serán depositados en  recipientes establecidos 
para tal uso y serán recogidos periódicamente por un gestor autorizado. 
El  resto  de  residuos  (envases,  vidrio,  restos  de  comida,  etc.)  Se 
depositarán primeramente  en  el  cuarto destinado  al  almacenamiento 
de residuos que existe en el interior del local y al finalizar la jornada se 






6.3. Calidad del aire interior. DB-HS3 
El  local dispondrá de medios para que sus recintos se puedan ventilar 






6.4. Suministro de agua. DB-HS4 






exigencias  establecidas  en  la  Sección  HS‐4  del  DB‐HS,  no  siendo 
detalladas en esta memoria, excepto las referidas al dimensionado de la 
instalación que se detalla en el siguiente apartado. 






















































6.5. Evacuación de aguas. DB-HS5 











Para  evitar  vertidos  contaminantes,  se  dispondrá  en  el  local  de 
recipientes de almacenamiento de aceites y grasas. 
















Según  la tabla 4.1, del DB‐HS 5, para uso público,  los diámetros de  los 


































7.1. Objeto del estudio 
El  presente  documento  se  adjunta  como  anexo  a  la  Memoria  del 
Proyecto  de  Actividad.  El  objeto  es  el  análisis  de  las  características 
constructivas  del  recinto  para  diseñar  las  medidas  correctoras  a 







• Ley  7/2002,  de  3  de  diciembre,  de  La Generalitat  Valenciana,  de 
Protección contra la Contaminación Acústica. 
• Ley  2/2006,  de  5  de  mayo.  Presidencia  de  la  Generalidad 
Valenciana. Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 
• Ordenanza Municipal  de  Protección  de Medio Ambiente Acústico  
del  Ayuntamiento de Catarroja (B.O.P 31‐03‐09) 
7.2. Descripción de la actividad 
La actividad a desarrollar en el  local  será una panadería‐cafetería,  sin 
ambientación musical. 
La  actividad  tiene  prevista  su  apertura  en horario diurno  y nocturno, 





En  cumplimiento  de  la  normativa  aplicable,  el  horario  de  apertura  al 
público que se adoptará será de 6:00 horas a 1:30 horas. 























Tal  y  como puede observarse en el mapa anterior, al  local no  llega a 
afectarle  el  tráfico  rodado  correspondiente  a  la  Ronda  Norte  de 
Catarroja, quedando como valor más desfavorable 45 dB(A). 
7.4. Emplazamiento 
Con  respecto  al  edificio  donde  está  ubicado  el  local,  la  actividad  se 
encuentra emplazada en planta baja, con acceso exterior desde la calle. 
El local hace esquina entre la calle Emili Ferrer y la calle Torero Antonio 
Carpio.  Tiene  como  medianera  izquierda  el  zaguán  del  edificio  de 
viviendas  al  que  pertenece  y  parte  de  otro  local  comercial.  Como 
medianera  trasera,  tiene  al  acceso  al  garaje  del  edificio.  En  la  zona 
inferior existe un garaje y en la zona superior viviendas. 
7.5. Parámetros acústicos 
Según  la  Ordenanza  Municipal  de  Protección  de  Medio  Ambiente 
Acústico   del   Ayuntamiento de Catarroja, al  tratarse de una actividad 
calificada  susceptible  de  producir  ruidos  y  vibraciones,  es  necesario 
realizar un estudio acústico. 
7.5.1. Nivel de emisión sonora de la actividad 
Según  dicha  Ordenanza,  en  su  artículo  41  “Actividades  en  locales 
cerrados”,  la actividad objeto del proyecto está encuadrada dentro del 
Grupo 4: 






7.5.2. Niveles mínimos de aislamiento 




- Elementos  constructivos  separadores  horizontales  y  verticales:  55 
dBA si  la actividad funciona sólo en horario diurno, ó 60 dBA si ha 
de funcionar en horario nocturno aunque sea de forma limitada. 
- Elementos  constructivos  horizontales  y  verticales  de  cerramiento 
exterior, fachadas y cubiertas:  30 dB(A) 
El  aislamiento  mínimo  para  los  locales  incluidos  en  el  catálogo  de 
espectáculos  públicos  de  la  Ley  4/03,  de  26  de  Febrero,  de  la 
















7.5.3. Niveles máximos permitidos 
En  el  anexo  2  de  la  Ordenanza  se  establecen  los  Valores  Límite  de 
niveles sonoros máximos permitidos. 



































Las  fachada  del  local  está  formada  por  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
perforado  de  11,5  cm  de  espesor  revestida  en  su  cara  exterior  con 
aplacado de piedra artificial de 60x40x3 cm y  revestida por el  interior 
con enfoscado de mortero de cemento hidrófugo.  
Partiendo  de  los  aislamientos  de  los  distintos  cerramientos,  de  sus 
superficies y de  las unidades de absorción,  se calcula  los aislamientos 
totales de  los mismos, mediante  la Herramienta oficial de  cálculo del 
Documento Básico de protección  frente al  ruido  facilitada a  tal efecto 
en la página web del CTE. 
A partir de dichos resultados comprobamos si son necesarias medidas 
















Forjado superior  51  60  51<60 → SI 
Forjado inferior  54  60  54<60 → SI 
Fachada  35  30  35>30 → NO 
Medianera Zaguán  47  60  47<60 → SI 

















Forjado superior  80  51  30  29<30→NO 
Forjado inferior  80  54  40  26<40→NO 
Fachada  80  35  45  45=45→SI (2) 
Medianera Zaguán  80  47  40  33<40→NO 
Medianera Ac. Garaje  80  51  40  39<40→NO 
Tabla 24. Resultados y requisitos niveles sonoros máximos 






(2) La  fachada  cumple  muy  justo  el  valor  límite  de  transmisión  al 
ambiente    exterior.  Por  esta  razón  y  por  aumentar  el  ahorro 
energético  del  local,  se  tomarán  medidas  correctoras  que  se 
detallan más adelante. 
Con los resultados obtenidos, se observa que serán necesarias medidas 
correctoras.  Estas  medidas  vienen  detalladas  en  el  punto  7.8  del 
presente estudio. 
7.7. Identificación y ubicación de las fuentes 
7.7.1. Fuentes sonoras, vibratorias o productoras de 
ruidos de impacto 
Aire acondicionado 
El  sistema  se  compondrá  de  una  unidad  exterior  bomba  de  calor  y 














Tal y como  indiqué en  la memoria constructiva, para  la ventilación del 





7.7.2. Ubicación de las fuentes 
Aire acondicionado 
La unidad exterior de aire acondicionado se instalará en la cubierta del 
edificio,  en  la  zona  destinada  para  la  ubicación  de  dichas máquinas. 
Teniendo  en  cuenta  que  el  edificio  es  de  reciente  construcción  y  en 
cumplimiento  de  la Ordenanza,  este  tiene  una  zona  preparada  en  la 












7.8. Medidas correctoras. Soluciones 
propuestas 
En  función  de  los  datos  obtenidos  en  el  apartado  6.6  del  presente 
estudio, serán necesarias medidas correctoras para evitar transmisiones 
de ruido y vibraciones causadas por el funcionamiento de la actividad. 
7.8.1. Medidas correctoras para no perturbar el 
ambiente exterior 
El  aislamiento  acústico  actual  de  la  fachada  está  en  el  límite  de 
transmisión  sonora.  Por  esta  razón  y  para  aumentar  el  ahorro 
energético  del  local  se  realizará  un  trasdosado  con  tabique 
autoportante de yeso laminado formado por placa estándar de 15 mm. 




En  cuanto  a  la  carpintería exterior  se eligen perfiles  tipo Technal  con 
doble  acristalamiento  acústico,  aislante  y de  seguridad  tipo Aislaglass 




7.8.2. Medidas correctoras para no perturbar el 





En  las  medianeras,  para  cumplir  con  el  aislamiento  exigido  por  la 
Ordenanza  Municipal,  se  realizará  un  trasdosado  con  tabique 
autoportante formado por dos placas estándar de 12,5 cm de espesor, 
atornilladas  a  una  cara  de  una  estructura  de  acero  galvanizado  de 
canales horizontales de 48 mm. y montantes verticales de 46 mm. y una 






















unos  5  cm.  de  espesor.  Finalmente  se  colocarán  las  baldosas  de 
acabado tomadas con mortero cola. 
Con  las medidas  correctoras  adoptadas  y  empleando  nuevamente  la 
Herramienta  oficial  de  cálculo  del  Documento  Básico  de  protección 











Nota:  Ver  en  Anexo  B  datos  de  entrada  y  fichas  justificativas  de 
cumplimiento a ruido aéreo y de impacto según lo establecido en el CTE, 
calculados a través de la Herramienta de cálculo del DB‐HR.  
7.8.3. Medidas correctoras y preventivas de las fuentes 
sonoras 
Aire acondicionado 





















BLOQUE 8.                            





























CAPITULO RESUMEN EUROS %
___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
 _____________________________________________________________________________________________  
5 de septiembre de 2014  
Página 1  
01 TRASDOSADOS Y PARTICIONES...................................................................................................................................... 10.091,23 7,02
02 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................................................................... 26.620,18 18,53
-02.01 -REVESTIMIENTO DE SUELOS ..............................................................................................  9.855,62 
 -02.02 -REVESTIMIENTO PARAMENTOS VERTICALES ..................................................................  5.947,46
 -02.03 -REVESTIMIENTO DE TECHOS ..............................................................................................  10.817,10 
03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA .......................................................................................................................................... 14.690,76 10,23
04 INSTALACIONES ................................................................................................................................................................. 47.645,43 33,16
-04.01 -SANEAMIENTO .......................................................................................................................  1.277,05
 -04.02 -FONTANERÍA ..........................................................................................................................  5.002,54
 -04.03 -ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN ...........................................................................................  12.199,00 
 -04.04 -TELECOMUNICACIONES .......................................................................................................  459,22 
 -04.05 -VENTILACIÓN ..........................................................................................................................  10.215,64 
 -04.06 -AIRE ACONDICIONADO .........................................................................................................  18.299,00 
 -04.07 -PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ....................................................................................  192,98 
05 EQUIPAMIENTO ................................................................................................................................................................... 40.715,93 28,34
-05.01 -MOBILIARIO .............................................................................................................................  14.486,38 
 -05.02 -MAQUINARIA ...........................................................................................................................  24.637,65 
 -05.03 -VARIOS ....................................................................................................................................  1.591,90
06 CONTROL DE CALIDAD...................................................................................................................................................... 697,58 0,49
07 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................ 2.092,74 1,46
08 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................................................................... 1.116,12 0,78
___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 143.669,97
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con NO-  
VENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
, a 5 de Septiembre 2,014.  
El promotor La dirección facultativa
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CAPÍTULO 01 TRASDOSADOS Y PARTICIONES
01.01 m2 Entramado autoportante de placas de yeso laminado Standard
Tabique sencillo (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) LM - (2+2 normal) con placas de yeso lamina-  
 do, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los  
 montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el al-  
 ma; 98 mm de espesor total.  
1 4,68 3,20 14,98 
 1 2,43 3,20 7,78 
 ______________________________________________________ 
22,76 30,55 695,32 
01.02 m2 Entramado autoportante de placas de yeso laminado hidrófugo
Tabique sencillo (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) LM - (2+2 hidrofugado) con placas de yeso la-  
 minado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los  
 montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el al-  
 ma; 98 mm de espesor total.  
2 1,93 3,20 12,35 
 1 2,78 3,20 8,90 
 1 2,95 3,20 9,44 
 ______________________________________________________ 
30,69 36,75 1.127,86 
01.03 m2 Entramado autoportante de placas de yeso laminado mixto
Tabique sencillo (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) LM - (2 normal+2 hidrofugado) con placas de  
 yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal  
 "N" de los montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45  
 mm, en el alma; 98 mm de espesor total.  
1 3,43 3,20 10,98 
 1 2,42 3,20 7,74 
 2 1,70 3,20 10,88 
 2 1,50 3,20 9,60 
 1 7,74 3,20 24,77 
 ______________________________________________________ 
63,97 33,64 2.151,95 
01.04 m2 Trasdosado autoportante de yeso laminado ST de 15 mm
Trasdosado autoportante realizado con placa de yeso laminado - |15 standardl (A) |, atornillada direc-  
 tamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos  de acero galvanizado formada por cana-  
 les y montantes de 48 mm de espesor, separación entre montantes de 600 mm., entre los que se co-  
 locará aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm.   
fachadas 1 36,18 3,20 115,78 
 huecos sup 4 m2 -2 6,16 2,42 -29,81 
 -2 4,05 2,42 -19,60 
 -1 2,05 2,42 -4,96 
 ______________________________________________________ 
61,41 24,49 1.503,93 
01.05 m2 Trasdosado autoportante de yeso laminado St de 12,5+12,5 mm
Trasdosado autoportante realizado con dos placas de yeso laminado  - |12,5 standard (A) +12,5 stan-  
 dard (A) |,atornillada directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos  de acero galva-  
 nizado formada por canales y montantes de 48 mm de espesor, separación entre montantes de 600  
 mm., entre los que se colocará aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, es-  
 pesor 45 mm.  
1 6,65 3,20 21,28 
 1 8,30 3,20 26,56 
 2 2,24 3,20 14,34 
 ______________________________________________________ 
62,18 24,66 1.533,36 
01.06 m2 Trasdosado autoportante de yeso laminado Hid. de 12,5+12,5 mm
Trasdosado autoportante realizado con dos placas de yeso laminado - |12,5 hidrófugo(H) + 12,5 hi-  
 drófugo(H)|, atornillada directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos  de acero gal-  
 vanizado formada por canales y montantes de 48 mm de espesor, separación entre montantes de  
 600 mm., entre los que se colocará aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral,  
 espesor 45 mm.  
1 6,78 3,20 21,70 
 1 2,24 3,20 7,17 
 ______________________________________________________ 
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28,87 32,24 930,77 
01.07 m2 Trasdosado autoportante de yeso laminado Hid y R de 12,5+12,5 mm
Trasdosado autoportante realizado con dos placas de yeso laminado - |12,5 hidrófugo (H) + 12,5 hi-  
 drófugo(H)|, atornillada directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos  de acero gal-  
 vanizado formada por canales y montantes de 48 mm de espesor, separación entre montantes de  
 600 mm. y disposición reforzada, entre los que se colocará aislamiento acústico mediante panel se-  
 mirrígido de lana mineral, espesor 45 mm.  
cocina 1 11,02 3,20 35,26 
 ______________________________________________________ 
35,26 36,87 1.300,04 
01.08 ud Formación de barra de bar
Formación de barra de bar con pared de fábrica de 1/2 de ladrillo hueco, recibidos con mortero de ce-  
 mento, de 3,90 m de longitud, revestida interiormente con alicatado y por la parte vista con vinilo (no  
 incluido en este precio). Con pieza superior de barra de encimera de aglomerado de cuarzo, color a  
 elegir por la propiedad, acabado pulido, de 400 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espe-  
 sor, canto doble recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos  
 pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.   
 ________________________________________________  
1,00 848,00 848,00 
 ________________ 
TOTAL CAPÍTULO 01 TRASDOSADOS Y PARTICIONES...................................................................... 10.091,23
CAPÍTULO 02 REVESTIMIENTOS
SUBCAPÍTULO 02.01 REVESTIMIENTO DE SUELOS
02.01.01 m2 Base de mortero autonivelante de cemento 5 cm de espesor medio
Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, mortero autonivelante de cemento  
 CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora,  
 sobre lámina anti impacto de 5 mm de espesor de DANOSA o similar. Incluso p/p de replanteo y  
 marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de  
 banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los  
 elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lo-  
 grar el asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación  
 de juntas de retracción y curado.  
 ________________________________________________  
171,30 10,49 1.796,94 
02.01.02 m2 Solado de baldosas cerámicas, colocadas con adhesivo
 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo arenisca "TAU CERÁMICA" o similar,  
 capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 40x40 cm, para uso interior, con resistencia al  
 deslizamiento tipo 2, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con desliza-  
 miento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", mediante la técnica de  
 doble encolado y rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino tipo CG, Line Fix, color blanco,  
 para junta de entre 1,5 y 3 mm.  
Despacho de pan 1 12,47 12,47 
 Zona compra de pan 1 4,68 4,68 
 Cocina 1 20,08 20,08 
 Cuarto de residuos 1 2,09 2,09 
 Distribuidor de aseos 1 3,64 3,64 
 Aseo minusválidos y caballeros 1 5,84 5,84 
 Aseo minusválidos y señoras 1 5,84 5,84 
 Vestuarios y aseos personal 1 4,47 4,47 
 Almacén 1 4,74 4,74 
 Salón cafetería 1 75,75 75,75 
 Zona barra cafetería 1 6,14 6,14 
 Barra cafetería 1 13,40 13,40 
 ______________________________________________________ 
159,14 43,10 6.858,93 
02.01.03 ml Rodapié cerámico de gres porcelánico
 Rodapié cerámico de gres porcelánico, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa,  
 7,5x30 cm y 7 mm de espesor,  recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con desliza-  
 miento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA" y rejuntado con mortero  
 técnico coloreado, C G2, Line-Fix "TAU CERÁMICA", para rejuntado de baldosas cerámicas, con  
 junta de entre 3 y 15 mm.  
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 ________________________________________________  
60,86 11,20 681,63 
02.01.04 ml Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón
Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón polímero, de 17,5x2  
 cm, provisto de tacos antideslizantes, con goterón inferior, base con grava y anclajes de acero inoxi-  
 dable, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta  
 de entrada o balcón de un edificio, recibido con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia,  
 previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte  
 con mortero de cemento hidrófugo M-15, sellado entre piezas y uniones con los muros con masilla  
 de poliuretano de gran flexibilidad, cortes y limpieza.   
 ________________________________________________  
18,25 28,39 518,12 
 ________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 REVESTIMIENTO DE SUELOS 9.855,62
SUBCAPÍTULO 02.02 REVESTIMIENTO PARAMENTOS VERTICALES
02.02.01 m2 Alicatado sobre superficie soporte interior de placas de yeso la
Alicatado con gres porcelánico, 1/0/-/-, 20x30 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie soporte de  
 placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris,  
 sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.   
zona de barra 1 6,38 2,69 17,16 
 aseo minusv. y señoras 1 10,27 2,69 27,63 
 aseo minusv. y caballeros 1 10,27 2,69 27,63 
 vestuarios 1 8,54 2,69 22,97 
 cocina 1 20,51 2,69 55,17 
 cuarto residuos 1 6,11 2,69 16,44 
 ______________________________________________________ 
167,00 21,44 3.580,48 
02.02.02 m2 Revestimiento mural vinílico
Revestimiento con lámina vinílica de PVC, decorativo de alta calidad, de 0,5 mm de espesor y 300  
 g/m² de masa superficial, colocada con adhesivo sobre paramento vertical.   
frente de barra 1 3,80 1,00 3,80 
 pilares interiores 2 2,24 2,69 12,05 
 ______________________________________________________ 
15,85 60,00 951,00 
02.02.03 m2 Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso laminado
Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verti-  
 cales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo y dos manos de  
 acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).   
zona salon comedor 1 60,77 2,69 163,47 
 huecos sup 4 m2 -2 6,16 2,42 -29,81 
 -2 4,05 2,42 -19,60 
 -1 2,05 2,42 -4,96 
 almacén 1 10,66 2,69 28,68 
 distribuidor aseos 1 7,86 2,69 21,14 
 ______________________________________________________ 
158,92 8,91 1.415,98 
 ________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 REVESTIMIENTO PARAMENTOS 5.947,46
SUBCAPÍTULO 02.03 REVESTIMIENTO DE TECHOS
02.03.01 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado
Suministro y montaje de falso techo continuo, sistema Placo Prima "PLACO" o similar, situado a  
 una altura menor de 4 m, liso, formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 /  
 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embuti-  
 da e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, atornillada a una estructura portante de perfiles 
 primarios F530 "PLACO". Incluso p/p de fijaciones, elementos de suspensión, tornillería, resolución  
 del perímetro y puntos singulares, tratamiento de juntas y accesorios de montaje. Totalmente termina-  
 do y listo para imprimar y revestir.    
 ________________________________________________  
167,20 31,24 5.223,33 
02.03.02 m2 Falso techo registrable de bandejas metálicas.
Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por  
 bandejas de acero galvanizado prelacado acabado perforado, color blanco, de 600x600 mm y 0,5  
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 mm de espesor, suspendidas del forjado mediante perfilería semivista, comprendiendo perfiles prima-  
 rios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p de  
 accesorios de fijación, completamente instalado.  
despacho de pan 1 12,47 12,47 
 zona compra de pan 1 4,68 4,68 
 cocina 1 20,08 20,08 
 cuarto de residuos 1 2,09 2,09 
 distribuidor de aseos 1 3,64 3,64 
 aseo minusv. y señoras 1 5,84 5,84 
 aseo minusv. y caballeros 1 5,84 5,84 
 vesturarios y aseo personal 1 4,47 4,47 
 almacén 1 4,74 4,74 
 salón cafetería 1 75,75 75,75 
 zona barra cafetería 1 6,14 6,14 
 barra cafetería 1 13,40 13,40 
 ______________________________________________________ 
159,14 35,15 5.593,77 
 ________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 REVESTIMIENTO DE TECHOS 10.817,10
____________
TOTAL CAPÍTULO 02 REVESTIMIENTOS ............................................................................................... 26.620,18
CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
03.01 m2 Carpintería de aluminio anodizado color inox
Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color inox con espesor mínimo de 15 mi-  
 cras,formada por hojas fijas y/o practicables; certificado de conformidad marca de calidad EWAA  
 EURAS (QUALANOD), gama básica, sin premarco; compuesta por perfiles extrusionados forman-  
 do cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerra-  
 dura, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable,  
 elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de ga-  
 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  
 en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la  
 estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN  
 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
V-1 2 4,05 2,50 20,25 
 VP-1 1 6,18 2,50 15,45 
 VP-2 1 6,18 2,50 15,45 
 V-2 1 2,05 2,50 5,13 
 ______________________________________________________ 
56,28 154,61 8.701,45 
03.02 m2 Acristalamiento
Acristalamiento doble vidrio acústico, aislante y de seguridad tipo Aislaglass Acústico Sonor com-  
 puesto de un laminado 4+4,2 (Acústico), una cámara 16 mm. rellena de gas ( 80% SF6 y 20% Ar-  
 gón) y un vidrio float 4 mm. fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-  
 trales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material  
 soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.   
V-1 2 4,05 2,50 20,25 
 VP-1 1 6,18 2,50 15,45 
 VP-2 1 6,18 2,50 15,45 
 V-2 1 2,05 2,50 5,13 
 ______________________________________________________ 
56,28 65,00 3.658,20 
03.03 u Rejilla de aluminio 1,20x0,80
Reja de aluminio anodizado color inox de 1,20x0,80 cm. Incluso p/p de patas de agarre. Elaboración  
 en taller y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero y ajuste final  
 en obra.   
 ________________________________________________  
1,00 96,00 96,00 
03.04 u Puerta de paso corredera de madera.
 Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 210x90x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en  
 melamina imitación madera de sapeli, con alma alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar de  
 papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino  
 país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color sapeli de 90x20 mm; ta-  
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 pajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color sapeli de 70x10 mm; con herrajes de colgar  
 y de cierre.  
 ________________________________________________  
3,00 177,37 532,11 
03.05 u Puerta de paso abatible de madera 70
Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x70x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imi-  
 tación madera de sapeli, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; gal-  
 ces de MDF, con revestimiento de melamina, color sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con  
 revestimiento de melamina, color sapeli de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.   
 ________________________________________________  
2,00 161,00 322,00 
03.06 u Puerta de paso abatible de madera 80
Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x80x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imi-  
 tación madera de sapeli, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; gal-  
 ces de MDF, con revestimiento de melamina, color sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con  
 revestimiento de melamina, color sapeli de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.   
 ________________________________________________  
1,00 163,00 163,00 
03.07 u Puerta cortafuegos de madera 70
Suministro y colocación de block de puerta cortafuegos EI2 60-C5 homologada de una hoja de  
 70x210 cm, compuesto de hoja formada por canto perimetral de madera maciza machihembrada a  
 un panel aglomerado central ignífugo y acabado en un tablero de 4 mm de MDF rechapado en sapeli:  
 cerco de 90x30 mm y tapajuntas de 70x16 mm en ambas caras, en MDF hidrófugo, con rechapado  
 del mismo material de la hoja; pernos de 140 mm, juntas intumescentes embutidas en el perímetro de  
 la hoja según normativa y dos placas aislantes y termoexpandibles en el cajeado de la cerradura,  
 con función antipánico. Incluso barnizado/pintado ignífugo, manillas, cierre puertas aéreo sin retenedor  
 y junta isotónica e ignífuga embutida en el batiente, con  mirilla rectangular de 40x50 cm  con vidrio  
 cortafuegos. Elaborado en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.   
 ________________________________________________  
1,00 589,00 589,00 
03.08 u Puerta cortafuegos de madera 80.
Suministro y colocación de block de puerta cortafuegos EI2 60-C5 homologada de una hoja de  
 80x210 cm, compuesto de hoja formada por canto perimetral de madera maciza machihembrada a  
 un panel aglomerado central ignífugo y acabado en un tablero de 4 mm de MDF rechapado en sapeli:  
 cerco de 90x30 mm y tapajuntas de 70x16 mm en ambas caras, en MDF hidrófugo, con rechapado  
 del mismo material de la hoja; pernos de 140 mm, juntas intumescentes embutidas en el perímetro de  
 la hoja según normativa y dos placas aislantes y termoexpandibles en el cajeado de la cerradura,  
 con función antipánico. Incluso barnizado/pintado ignífugo, manillas, cierre puertas aéreo sin retenedor  
 y junta isotónica e ignífuga embutida en el batiente, con mirilla rectangular de 40x50 cm con vidrio  
 cortafuegos. Elaborado en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.   
 ________________________________________________  
1,00 629,00 629,00 
 ________________ 
TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA........................................................................... 14.690,76
CAPÍTULO 04 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 04.01 SANEAMIENTO
04.01.01 m Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm de diámetro, unión
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de  
 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación  
 de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edifi-  
 cios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-  
 les colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado  
 por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-  
 cio)  
2 2,00 4,00 
 1 1,85 1,85 
 1 5,15 5,15 
 1 2,25 2,25 
 ______________________________________________________ 
13,25 19,54 258,91 
04.01.02 m Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unió
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Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de  
 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacua-  
 ción de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los  
 edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-  
 peciales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
 precio).  
1 3,20 3,20 
 3 1,00 3,00 
 ______________________________________________________ 
6,20 22,61 140,18 
04.01.03 m Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm de diámetro, unió
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de  
 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacua-  
 ción de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los  
 edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-  
 peciales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
 precio).   
1 2,16 2,16 
 ______________________________________________________ 
2,16 25,78 55,68 
04.01.04 m Colector suspendido de PVC, serie B de 160 mm de diámetro, unió
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de  
 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacua-  
 ción de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los  
 edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-  
 peciales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
 precio).   
1 8,65 8,65 
 ______________________________________________________ 
8,65 32,76 283,37 
04.01.05 m Colector suspendido de PVC, serie B de 32 mm de diámetro, unión
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de  
 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación  
 de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edifi-  
 cios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-  
 les colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado  
 por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-  
 cio).   
1 2,96 2,96 
 1 3,03 3,03 
 1 5,02 5,02 
 1 9,41 9,41 
 ______________________________________________________ 
20,42 7,88 160,91 
04.01.06 u Sumidero sifónico
Sumidero sifónico clase K3 según UNE EN 1253,  con salida vertical de diámetro 50 mm y unión  
 mediante junta pegada. Con cuerpo de PVC y rejilla de acero inoxidable. Conforme a las normas  
 DIN 19599 y DIN 1299. Con velocidad de evacuación 0,44 l/s, según ISO DIS 9896. Incluso aco-  
 metida a desagüe a red general.  
 ________________________________________________  
1,00 18,00 18,00 
04.01.07 u Acometida a red general de saneamiento
Acometidade saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada  
 por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos  
 de consistencia dura, colocación de tubería de PVC,  tapado posterior de la acometida y reposición  
 del pavimento  y con p.p. de medios auxiliares.  
 ________________________________________________  
1,00 210,00 210,00 
04.01.08 u Arqueta 50x50
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Formación de arqueta, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, construida con fábrica de ladrillo ce-  
 rámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormi-  
 gón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con  
 el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 forman-  
 do aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihem-  
 brado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméti-  
 camente con mortero de cemento. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinal-  
 mente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el  
 hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,  
 conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 ________________________________________________  
1,00 150,00 150,00 
 ________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 SANEAMIENTO........................ 1.277,05
SUBCAPÍTULO 04.02 FONTANERÍA
04.02.01 u Ins font aseo ag FyC c/tb Cu c/lav+indr
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de cobre  
 para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC diámetro 40 mm para la red de desa-  
 gües, preparada para sifón individual en cada aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110  
 mm y con manguetón para enlace al inodoro. Sin grifería, aparatos sanitarios ni ayudas de albañile-  
 ría. Las tomas de agua cerradas con llaves de escuadro o tapones (según proceda) y los desagües  
 con tapones. Totalmente acabada.  
 ________________________________________________  
1,00 255,65 255,65 
04.02.02 u Ins font aseo ag FyC c/tb Cu c/lav+indr +du
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizada con tuberías de  
 cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC diámetro 40 mm para la red de  
 desagües, preparada para sifón individual en cada aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC de  
 110 mm y con manguetón para enlace al inodoro. Sin grifería, aparatos sanitarios ni ayudas de alba-  
 ñilería. Las tomas de agua cerradas con llaves de escuadro o tapones (según proceda) y los desa-  
 gües con tapones. Totalmente acabada.  
 ________________________________________________  
1,00 353,50 353,50 
04.02.03 u Ins font aseo ag FyC c/tb Cu c/lav+indr +uri
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, inodoro y urinario, realizada con tuberías de  
 cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC diámetro 40 mm para la red de  
 desagües, preparada para sifón individual en cada aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC de  
 110 mm y con manguetón para enlace al inodoro. Sin grifería, aparatos sanitarios ni ayudas de alba-  
 ñilería. Las tomas de agua cerradas con llaves de escuadro o tapones (según proceda) y los desa-  
 gües con tapones. Totalmente acabada.  
 ________________________________________________  
1,00 353,50 353,50 
04.02.04 u Ins font cocina ind. c/tubos Cu
Instalación de fontanería para una cocina industrial , dotada con tomas para fregadero de 2 senos, y  
 lavavajillas , realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de  
 PVC diámetro 40 mm para la red de desagües, preparada para sifón individual en cada aparato. Las  
 tomas de agua cerradas con llaves de escuadra o tapones (según proceda) y los desagües con ta-  
 pones. Totalmente acabada.  
 ________________________________________________  
1,00 384,20 384,20 
04.02.05 u Ins font barra ind. c/tubos Cu
Instalación de fontanería para una barra de bar , dotada con tomas para fregadero, lavavasos y cafe-  
 tera , realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC  
 diámetro 40 mm para la red de desagües, preparada para sifón individual en cada aparato. Las tomas  
 de agua cerradas con llaves de escuadra o tapones (según proceda) y los desagües con tapones.  
 Totalmente acabada.  
 ________________________________________________  
1,00 487,63 487,63 
04.02.06 u Termo eléctrico 100 l
Termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con  
 recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 100 l de capacidad, 2.000 W de potencia  
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 eléctrica, 220 V, 50Hz, montaje en posición vertical y protegido contra la corrosión mediante ánodo  
 de magnesio, con regulación automática, termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y ali-  
 mentación con filtro incorporado, válvula de retención y de apertura de diámetro 1/2", válvula de cor-  
 te (salida), latiguillos, fijaciones y soportes. Totalmente instalado, conexionado y en correcto estado  
 de funcionamiento, incluso pruebas.  
 ________________________________________________  
1,00 245,65 245,65 
04.02.07 u Lavabo 560x450mm bl
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, para empotrar,  color blanco, de  
 475x560 mm, equipado con grifería monomando,  modelo standard, acabado cromo-brillo, de  
 135x184 mm y desagüe, acabado cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación fle-  
 xibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del  
 aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.   
 ________________________________________________  
1,00 271,82 271,82 
04.02.08 u Lavabo. p/minusv. 65x57
Suministro e instalación de lavabo especial para minusválidos de porcelana sanitaria esmaltada, en   
 color blanco de 650x500 mm, equipado con grifería monomando con palanca larga, acabado cro-  
 mo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de ali-  
 mentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente,  
 fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funciona-  
 miento.   
 ________________________________________________  
2,00 302,00 604,00 
04.02.09 u Urinario suspendido
Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con alimentación vista y desa-  
 güe sifónico empotrado,  color blanco, de 330x460 mm, equipado con grifo temporizado, acabado  
 cromo, de 92x50 mm. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fija-  
 ción del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funciona-  
 miento.  
 ________________________________________________  
1,00 300,59 300,59 
04.02.10 u Inodoro tanque bajo
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión  
 vertical,  color blanco, de 390x680 mm, asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable,  
 mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible,  
 conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con  
 silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.   
 ________________________________________________  
1,00 270,00 270,00 
04.02.11 u Inodoro p/minusv. tanque bajo
Suministro e instalación de inodoro especial para minusválidos de porcelana sanitaria, con tanque ba-  
 jo,  color blanco, de 390x680 mm, asiento ergonómico abierto por delante y tapa lacados con bisa-  
 gras de acero inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de regulación, enlace  
 de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación  
 del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.   
 ________________________________________________  
2,00 521,00 1.042,00 
04.02.12 u Fregadero ac. inox 2 cubetas
Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 1000x490 mm, para enci-  
 mera de cocina, con grifería monomando serie mediaacabado cromado, compuesta de aireador, vál-  
 vula con desagüe, sifón y enlaces de alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua  
 fría y caliente y a la red de desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmen-  
 te instalado y en funcionamiento.   
 ________________________________________________  
1,00 250,00 250,00 
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04.02.13 u Fregadero ac. inox 1 cubeta
Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con grifería  
 monomando serie media acabado cromado, compuesta de aireador, válvula con desagüe, sifón y  
 enlaces de alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de  
 desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funciona-  
 miento.  
 ________________________________________________  
1,00 184,00 184,00 
 ________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 FONTANERÍA........................... 5.002,54
SUBCAPÍTULO 04.03 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
04.03.01 u Instalación completa local comercial
Instalación eléctrica completa en local comercial para  de 3 aseos, cocina, almacén, cuarto de resi-  
 duos, salón cafetería, barra y zona de venta de pan, con una electrificación elevada , compuesta por  
 cuadro general de distribución con dispositivos de mando, maniobra y protección general mediante 1  
 PIA 2x40 A y 2 interruptores diferenciales 2x40A/30 mA para 10 circuitos (1 para iluminación gene-  
 ral, 1 para iluminación de emergencia, 1 para tomas de corriente de uso general, 1 para ventilación, 1  
 para aire acondicionado, 1 para lavavaso, 1 para lavavajillas y termo eléctrico, 1 para frigorífico y  
 congelador, 1 para hornos y vitro, y 1 para tomas de corriente de cocina y aseos; puntos de luz y  
 bases según planos . Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según  
 NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 ________________________________________________  
1,00 3.200,00 3.200,00 
04.03.02 u Plafón cuadrado 60x60 con LED 40W
Suministro y colocación de plafón cuadrado de 60x60 con LED 40 W, del fabricante LEDS C4  
 ________________________________________________  
8,00 620,00 4.960,00 
04.03.03 u Lámpara colgante con LED 6 W
Sumistro y colocación de lámpara colgante con LED 6 W del fabricante BOVER  
 ________________________________________________  
7,00 243,00 1.701,00 
04.03.04 u Lámpara LED 26 W
Suministro y colocación de lámpara con LED 26 W  
 ________________________________________________  
10,00 165,00 1.650,00 
04.03.05 u Pantalla estanca con dos tubos LED 18 W
Suministro e instalación de pantalla estanca con dos tubos LED 18 W.  
 ________________________________________________  
5,00 45,00 225,00 
04.03.06 u Luminaria de emergencia de 3 W
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia,  material de la envolvente autoextinguible, con  
 dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de señalización permanente y 1 hora de auto-  
 nomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, instalada, conectada y en correcto  
 estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 ________________________________________________  
7,00 37,00 259,00 
04.03.07 u Luminaria de emergencia de 12 W
Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal, material de la envolvente autoextingui-  
 ble, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de señalización permanente y 1 hora  
 de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, instalada, conectada y en  
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
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 ________________________________________________  
4,00 51,00 204,00 
 ________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 12.199,00
SUBCAPÍTULO 04.04 TELECOMUNICACIONES
04.04.01 u Ins telef.
Instalación completa de distribución de telefonía local comercial (con 2 tomas) a 10 m de distancia  
 media de la canalización de distribución, s y a una distancia media de toma de 10 m, el PTR instala-  
 do por la operadora, incluso mangueras multipares de distribución troncal (si procede), regletas de re-  
 parto (si procede), cable telefónico de 2 pares para llegar a la vivienda, cable de 1 par dentro de la  
 vivienda y tomas telefónicas, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funciona-  
 miento, según la normativa vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real De-  
 creto 401/2003.  
 ________________________________________________  
1,00 39,22 39,22 
04.04.02 u Kit llamada de socorro
Suministro e instalación de Kit comunicación electrónica de llamada de auxilio, formado por placa de  
 calle emisora y receptora, alimentador, montado, incluyendo cableado y conexionado completo.  
 ________________________________________________  
2,00 210,00 420,00 
 ________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 TELECOMUNICACIONES ....... 459,22
SUBCAPÍTULO 04.05 VENTILACIÓN
04.05.01 u Sistema completo de ventilación de local comercial
Suministro e instalación de sistema completo de ventilación para local comercial compuesto por:  
 - 1 Recuperador entálpico de 2000 m3/h, rendimientos entálpicos en refrigeración/calefacción máxi-  
 mos de 73,5/72 % y 32,5 dB(A). Modelo LGH-200RX5, gama CITY MULTI  de MITSUBISHI  
 ELECTRIC.  
 - 31 m Conducto rectangular de panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por ambas caras  
 de aluminio y malla de refuerzo  
 - 5 difusores de flujo rotacional circulares  600 mm  
 - 6 rejillas de expulsión de aire de 300x200 mm.  
 - 1 Caja de aislamiento acústico  
 ________________________________________________  
1,00 7.558,00 7.558,00 
04.05.02 u Sistema completo de extracción de aseos, almacén y c.residuos
Suministro e instalación de sistema completo de extracción de aseos, almacen y cuarto de residuos  
 compuesto por:  
 - 5 extractores  
 - 14 m. de conductos de chapa galvanizada  
 - p/p de bridas de sujeción de conductos  
 ________________________________________________  
1,00 257,00 257,00 
04.05.03 u Caja de ventilación de cocina
Suministro e instalación de caja de ventilación para extracció de humos de cocina con motor de po-  
 tencia 1 CV, con aislamiento termo acústico, homologada para el trasiego de humos a 400º c/2 ho-  
 ras en caso de emergencia. Con aislamiento eléctrico clase F y grado de protección IP-55, según  
 Reglamento Eléctrico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias del Ministerio de  
 Industria y Energía; y a las normas UNE 20-111-73 y UNE 20-113-73.  
 ________________________________________________  
1,00 516,60 516,60 
04.05.04 u Campana de captación de humos
Suministro e instalación de campana modelo CPE-CPHE de Tecnigras de dimensiones  
 1585x1000x700 , de extinción automática, en acero inoxidable 18/8 de 1 mm de espesor, incorpora  
 en su interior un EXTINTOR automático (que se situan siempre encima de cada elemento de la coci-  
 na que pueda provocar por su generación un incendio) el cual dispone de un "SPRINKLER" en su  
 parte inferior de 1/2" de 141¼ C de temperatura de fusión de la ampolla. Al llegar a esta temperatura  
 la ampolla rompe y se produce la salida del agente extintor, consiguiendo la extinción del incendio.  
 El agente extintor es polvo químico seco para fuegos de la clase A, B y C, compuesto de fosfato  
 monoamínico (30%), sulfato amínico (65%) y espatos (5%), nombre STANDARD-30 y norma apli-  
 cable UNE-EN-615 (199)  
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 ________________________________________________  
1,00 1.285,00 1.285,00 
04.05.05 m Conducto de extracción humos de cocina
Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo semirrígido de  
 chapa de aluminio engatillada en espiral, de 250 mm de diámetro, temperatura de trabajo de 250°C y  
 puntas de temperatura de hasta 350°C, clase A1 según UNE-EN 13501-1. Incluso p/p de material  
 auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, co-  
 nexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).   
 ________________________________________________  
18,00 33,28 599,04 
 ________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 VENTILACIÓN.......................... 10.215,64
SUBCAPÍTULO 04.06 AIRE ACONDICIONADO
04.06.01 u PUHY-P250YJM-A
Suministro e instalación de Unidad exterior bomba de calor de 25000 Frig/h, 27100 Kcal/h y 58  
 dB(A) . Con coeficientes energéticos de 3,78/4,29. Modelo PUHY-P250YJM-A. Serie Y, gama  
 CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC. Conexión de tubería frigorífica, líquido 10 mm  
 y gas 15 mm.  
 Instalación y puesta en marcha por personal especializado.  
 ________________________________________________  
1,00 10.885,00 10.885,00 
04.06.02 u PUFY-P63VBM-E
Suministro e instalación de Unidad interior  tipo CASSETTE 4 VÍAS de 6300 Frig/h, 6900 Kcal/h y  
 28 dB(A). Modelo PLFY-P63VBM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC.  
 Incluye accesorios de montaje. Incluso soportes con elementos antivibratorios de apoyo y conexio-  
 nes.   
 Puesta en marcha por personal especializado , pruebas de funcionamiento e integración en el siste-  
 ma de control central.  
 Totalmente montado, instalado y funcionando.  
 ________________________________________________  
4,00 1.791,00 7.164,00 
04.06.03 u Cabina aislamiento acústico
Suministro y montaje de cabina de de insonorización de máquina exterior de aire acondicionado colo-  
 cada en cubierta. Para rebajar el nivel sonoro de 58 dBA hasta límites aceptable de 45 dBA.  
 ________________________________________________  
1,00 250,00 250,00 
 ________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 AIRE ACONDICIONADO ......... 18.299,00
SUBCAPÍTULO 04.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
04.07.01 u Extintor de polvo químico ABC, de eficacia 21A-113B-C, 6kg
 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión  
 incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con  
 boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.  
 ________________________________________________  
1,00 48,26 48,26 
04.07.02 u Señalización de equipos contra incendios.
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de aluminio fotolumi-  
 niscente, de 210x210 mm  
 ________________________________________________  
1,00 12,06 12,06 
04.07.03 u Señalización de medios de evacuación.
 Señalización de medios de evacuación, mediante placa de aluminio fotoluminiscente, de 210x210  
 mm.   
 ________________________________________________  
11,00 12,06 132,66 
 ________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 PROTECCIÓN CONTRA.......... 192,98
____________
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TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES.................................................................................................. 47.645,43
CAPÍTULO 05 EQUIPAMIENTO
SUBCAPÍTULO 05.01 MOBILIARIO
05.01.01 u Mesa tablero 70x110 cm
Mesa apilable de cuatro patas, armazón de tubo de aluminio plastificado, altura 74 cm y tablero de  
 70x110 cm. chapado de haya.  
 ________________________________________________  
7,00 180,00 1.260,00 
05.01.02 u Mesa tablero 70x55 cm
Mesa apilable de cuatro patas, armazón de tubo de aluminio plastificado, altura 74 cm y tablero de  
 70x55 cm. chapado de haya.  
 ________________________________________________  
10,00 120,00 1.200,00 
05.01.03 u Silla de madera
Silla de madera para la hostelería modelo 1F63 de la casa comercial EXPO MAQUINARIA, fabri-  
 cada en madera de haya color wengué y asiento tapizado en polipiel  
 ________________________________________________  
48,00 80,90 3.883,20 
05.01.04 u Taburete alto
Taburete alto de hostelería modelo 4F211 de la casa comercial EXPO MAQUINARIA, armazón de  
 exposí o inox, asiento compact, tapizado polipiel.  
 ________________________________________________  
5,00 65,50 327,50 
05.01.05 m Amueblamiento de cocina
Amueblamiento de cocina con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por muebles  
 bajos y altos, encimera de granito, zócalo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin incluir  
 electrodomésticos.  
 ________________________________________________  
6,80 479,00 3.257,20 
05.01.06 u Estantería panadería
Estantería panadería  
 ________________________________________________  
1,00 2.700,00 2.700,00 
05.01.07 u Mostrador panadería
Mostrador panadería  
 ________________________________________________  
1,00 1.200,00 1.200,00 
05.01.08 u Carro bandejero
Carro bandejero en acero inoxidable  
 ________________________________________________  
1,00 270,00 270,00 
05.01.09 u Mesa soporte hornos
Mesa soporte horno totalmente fabricada en chapa de acero inoxidable Aisi304 18/10. Bastidor infe-  
 rior en tubo de acero inoxidable. Guias soldadas a estructura. Patas regulables en altura con rosca  
 oculta. Capacidad para 14 GN 1/1 Dimensiones 850x750x700 mm Codigo SOHO0875  
 ________________________________________________  
1,00 388,48 388,48 
 ________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 MOBILIARIO............................. 14.486,38
SUBCAPÍTULO 05.02 MAQUINARIA
05.02.01 u Vitrina de helados
Vitrina para helados con motor incorporado de longitud con costados 1375 mm. Modelo ARUBA  
 2/1.25 de la casa comercial EXPOSITORES REFRIGERADOS  
 ________________________________________________  
1,00 6.546,10 6.546,10 
05.02.02 u Vitrina expositora neutra
Vitrina expositora neutra de longitud con costados 1380 mm. Modelo MARTA 1.3N de la casa co-  
 mercial EXPOSITORES REFRIGERADOS  
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 ________________________________________________  
1,00 2.359,00 2.359,00 
05.02.03 u Armario refrigerado
Armario refrigerado con motor incorporado EWA 500.P con una longitud de 616 mm. de la casa co-  
 mercial EXPOSITORES REFRIGERADOS  
 ________________________________________________  
1,00 1.839,00 1.839,00 
05.02.04 u Armario de congelación
Armario congelador de 2 puertas de medidas 120x74x195 cm y capacidad 900 l modelo RDA-  
 CI13012 de la casa comercial EXPO MAQUINARIA.  
 ________________________________________________  
1,00 1.479,00 1.479,00 
05.02.05 u Armario refrigerador
Armario refrigerador de 1 puerta, de medidas 60x74x195 cm y capacidad 442 l modelo RDARI13012  
 de la casa comercial EXPO MAQUINARIA.  
 ________________________________________________  
1,00 972,00 972,00 
05.02.06 u Botellero fondo plano
Enfriador de botella de bajo barra modelo EFP 700 EG, de dimensiones 704x550x880 mm,  de la  
 casa comercial EXPO MAQUINARIA.  
 ________________________________________________  
1,00 349,75 349,75 
05.02.07 u Lavavasos
Lavavasos de hostelería modelo INVI2035  de la casa comercial EXPO MAQUINARIA, con pro-  
 ducción de 24 cestas/h 1000 vasos hora.  
 ________________________________________________  
1,00 771,00 771,00 
05.02.08 u Lavavajillas
Lavavajillas industrial para la hostelería modelo CL50  de la casa comercial EXPO MAQUINARIA,  
 de medidas 83.2x60x62 cm.  
 ________________________________________________  
1,00 1.782,00 1.782,00 
05.02.09 u Cocina industrial eléctrica
Cocina eléctrica con 4 placas vitrocerámicas modelo PCC70E7  de la casa comercial EXPO MA-  
 QUINARIA, de medidas 70x70x28 cm.  
 ________________________________________________  
1,00 2.453,00 2.453,00 
05.02.10 u Horno a convección 3 p 600x400
Horno a convección, modelo CP-63-H de la casa comercial CASFRI, de capacidad 3x600x400  
 mm  
 ________________________________________________  
1,00 1.018,00 1.018,00 
05.02.11 u Horno a convección 6 p 600x400
Horno a convección, modelo CP-66 de la casa comercial CASFRI, de capacidad 6x600x400 mm  
 ________________________________________________  
1,00 1.980,00 1.980,00 
05.02.12 u Microondas 25 litros
Microondas 25 litros de la casa comercial CASFRI modelo MIG-2522-SE.  
 ________________________________________________  
1,00 198,00 198,00 
05.02.13 u Cafetera semiautomática
Cafetera semiautomática de dos grupos Elegance Modelo E-2P marca EXPOBAR  
 ________________________________________________  
1,00 2.550,00 2.550,00 
05.02.14 u Molinillo café
Molinillo de café modelo I-MINI ABS negro ASMIN311 de la casa comercial EXPO MAQUINA-  
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 RIA, de medidas 31x12.5x23 cm.  
 ________________________________________________  
1,00 189,80 189,80 
05.02.15 u Caja registradora
Caja registradora Olivetti modelo ECR-7700, alfanumérica de impresión térmica.  
 ________________________________________________  
1,00 151,00 151,00 
 ________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 MAQUINARIA........................... 24.637,65
SUBCAPÍTULO 05.03 VARIOS
05.03.01 u Botiquín de primeros auxilios
 Sumininistro y colocación de botiquín de primeros auxilios    
______________________________________________________
1,00 49,00 49,00 
05.03.02 u Taquilla de tablero aglomerado.
Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de pro-  
 fundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de mela-  
 mina formada por dos puertas de 900 mm de altura, laterales, estantes, techo, división y suelo de 16  
 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm de espesor. Incluso elementos de fija-  
 ción, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras anti-  
 vandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de  
 ABS. Totalmente montada.   
 ________________________________________________  
3,00 154,29 462,87 
05.03.03 u Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed
Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para  
 inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxi-  
 dable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior  
 y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.  
 Totalmente montada.  
 ________________________________________________  
4,00 146,94 587,76 
05.03.04 u Portarrollos
Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico industrial, de acero inoxidable AISI 304  
 con acabado satinado, de 304 mm de diámetro y 120 mm de ancho, para un rollo de papel de 260  
 mm de diámetro máximo, de 400 m de longitud, para mandril de 55 mm, cierre mediante cerradura y  
 llave. Totalmente montado.  
 ________________________________________________  
3,00 63,41 190,23 
05.03.05 u Dispensador de papel.
 Suministro e instalación de toallero de papel continuo, línea Clásica, modelo AG16000 Palanca  
 Blanco, "JOFEL" o similar, provisto de una palanca para el servicio de papel, tapa de ABS blanco  
 y base de ABS gris claro, de 360x290x260 mm, para un rollo de papel de 200 mm de diámetro, con  
 mandril de 45 mm. Totalmente montado.  
 ________________________________________________  
3,00 74,52 223,56 
05.03.06 u Dosificador de jabón líquido.
Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de  
 1,4 l de capacidad, depósito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero inoxida-  
 ble, de 170x110x130 mm. Totalmente montado.   
 ________________________________________________  
3,00 26,16 78,48 
 ________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 VARIOS .................................... 1.591,90
____________
TOTAL CAPÍTULO 05 EQUIPAMIENTO ................................................................................................... 40.715,93
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CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD
06.01 u Control de calidad
0,5%  
 ________________________________________________  
1,00 697,58 697,58 
 ________________ 
TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD...................................................................................... 697,58
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
7.01 u Seguridad y salud
1,5%  
 ________________________________________________  
1,00 2.092,74 2.092,74 
 ________________ 
TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 2.092,74
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS
08.01 u Gestión de residuos
0,8%  
 ________________________________________________  
1,00 1.116,12 1.116,12 
 ________________ 







Tal  y  como  indicaba  en  la  introducción del  presente  Trabajo  Final de 
Grado, este Proyecto sería el que se entregaría junto con la Declaración 
Responsable  Ambiental  para  obtener  la  Licencia  de  Apertura  de  un 
establecimiento comercial. 
Durante el desarrollo del trabajo he puesto en práctica gran parte de las 
disciplinas académicas aprendidas a  lo  largo de  la  carrera, muchas de 
ellas que  creía olvidadas,  así  como  conocimientos  adquiridos durante 
mi vida profesional y otros aprendidos recientemente. 
Uno de  los aspectos que más he  tenido en  cuenta para el diseño del 




trabajo,  cuando me he dado  cuenta de  la  cantidad de normativa que 
hay que tener presente para la redacción de este tipo de proyectos, así 
como  de  los  conocimientos  que  se  requieren  para  su  elaboración. 
Gracias a la redacción de este Trabajo Final de Grado y desde mi punto 
de  vista,  en  estos  momentos  me  encuentro  capacitada  para  la 
redacción de Proyectos de Actividad. 
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mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. [Madrid: Boletín 
Oficial del Estado,  1997].  
España,  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.  Real  Decreto 
485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones mínimas  en materia  de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. [Madrid: Boletín Oficial 
del Estado,  1997].  
España,  Ministerio  de  Interior.  Real  Decreto  2816/1982,  de  27  de 




11  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  las  normas  relativas  a  los 
manipuladores de alimentos. [Madrid: Boletín Oficial del Estado,  2000].  
España.  Real  Decreto  3484/2000,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se 
establecen  las  normas  de  higiene  para  la  elaboración,  distribución  y 















Comunitat  Valenciana.  LEY  14/2010,  de  3  de  diciembre,  de  la 
Generalitat,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y 











Valenciana,  de  Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas, 
Urbanísticas y de la Comunicación. [Comunidad Valenciana; Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana, 1998] 







pública  concurrencia.  [Comunidad  Valenciana;  Diari  Oficial  de  la 
Comunitat Valenciana, 2004] 
Comunitat  Valenciana,  Consellería  de  Administración  Pública. 
INSTRUCCIóN  de  23  de  enero  de  1996,  de  la  Consellería  de 
Administración Pública, relativa a las directrices para la redacción de los 
proyectos  técnicos  para  solicitud  de  licencias  de  obra  de  los  locales 
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 2/1991, de 18 de febrero, 
de  Espectáculos,  Establecimientos  Públicos  y  Actividades  Recreativas. 
[Comunidad Valenciana; Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 1996] 
Comunitat Valenciana, Consellería de Presidencia.  INSTRUCCIÓN de 11 
de  febrero  de  1998,  de  la  Consellería  de  Presidencia,  por  la  que  se 
actualizan los criterios de aplicación de la normativa en vigor en materia 
de  espectáculos,  establecimientos  públicos  y  actividades  recreativas 
fijados por la Instrucción de la Consellería de Administración Pública de 
23  de  enero  de  1996.  [Comunidad  Valenciana;  Diari  Oficial  de  la 
Comunitat Valenciana, 1998] 







Establecimientos  Públicos  y  Actividades  Recreativas.  [Comunidad 
Valenciana; Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 1997] 





sanitarias  que  deben  reunir  los  equipos  de  transferencia  de masa  de 
agua  en  corriente  de  aire  con  producción  de  aerosoles,  para  la 
prevención de la legionelosis. [Comunidad Valenciana; Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana, 2000] 




Comunidad  Valenciana.  LEY  2/1992,  de  26  de  marzo,  del  Gobierno 
Valenciano, de  saneamiento de  las aguas  residuales de  la Comunidad 
Valenciana.  [Comunidad  Valenciana;  Diari  Oficial  de  la  Comunitat 
Valenciana, 1992] 
Comunitat  Valenciana,  Consellería  de  Industria,  Comercio  y  Turismo. 
ORDEN de 28 de mayo de 1985, de la Consellería de Industria, Comercio 
y  Turismo,  sobre  documentación  y  puesta  en  servicio  de  las 
instalaciones receptoras de agua.  [Comunidad Valenciana; Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana, 1985] 
Comunitat  Valenciana,  Consellería  de  Gobernación.  ORDEN  de  la 
Consellería de Gobernación, de 10 de enero de 1983, de aprobación de 
la  Instrucción 1/83, por  la que se dictan normas para  la aplicación del 
Reglamento de Actividades Molestas,  Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
[Comunidad Valenciana; Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 1983] 
Comunitat  Valenciana,  Consellería  de  Gobernación.  ORDEN  de  la 
Consellería de Gobernación, de 7 de julio de 1983, por la que se aprueba 
la  Instrucción  número  2/83,  que  establece  las  directrices  para  la 
redacción de los proyectos técnicos que acompañan a las solicitudes de 




Molestas,  Insalubres,  Nocivas  y  Peligrosas.  [Comunidad  Valenciana; 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 1983] 
Comunitat  Valenciana,  Consellería  de  Medio  Ambiente,  Agua, 
Urbanismo  y Vivienda. Anuncio  de  la Consellería  de Medio Ambiente, 
Agua,  Urbanismo  y  Vivienda  sobre  aprobación  definitiva  del  Plan 
General  de  Catarroja.  [Valencia;  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Valencia, 2011].  
Ayuntamiento  de  Catarroja.  Ordenanza  Municipal  de  Protección  de 
Medio Ambiente Acústico.  [Valencia; Boletín Oficial de  la Provincia de 
Valencia, 2009].  







































Ref. Obra: Cafetería-Panadería en Catarroja









Condiciones exteriores T (ºC) H.R. (%) Condiciones confort T (ºC) H.R. (%)
Verano 32 68 Verano 26
Invierno 0 55 Invierno 21
RESULTADOS CÁLCULO NO SIMULTÁNEO
Hora / Mes de cálculo
Cargas Latente Sensible Total
térmicas [kCal/h] [kCal/h] [kCal/h]
Frío 6.355,0 14.402,0 20.757,0
Calor - 9.530,0 9.530,0
RESULTADOS CÁLCULO SIMULTÁNEO
Hora / Mes de cálculo
Cargas Latente Sensible Total
térmicas [kCal/h] [kCal/h] [kCal/h]
Frío 6.355,0 14.402,0 20.757,0
Calor - 9.530,0 9.530,0
NOTAS
 - Se ha descontado la carga térmica del aire primario en los locales con tratamiento.
 - Se debe comprobar que las unidades seleccionadas se adecuen a las características del edificio:
           > Alturas de instalación máximas de cassettes.
           > Requerimiento de presión estática de unidades interiores y exteriores.
           > Requerimientos de pendientes para desagüe por gravedad o bombas de desagüe.
           > Alturas de falsos techos para ubicación y pasos.
           > Espacios y estructura para instalación de unidades condensadoras.
           > Distancias máximas frigorificas en función de los montantes disponibles.
           > Requerimientos de filtraje de aire primario según RITE.
           > Cumplimiento y justificación de la legislación vigente (RSF, CTE, RITE, CPI, etc).
2.000®Mitsubishi Electric Europe, B.V.(Spain)    Departamento Técnico División Aire Acondicionado
Valencia
Calculado a las 6 horas(solar) del mes de Junio
Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24
Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24
Cálculo para hora/mes de máxima carga para cada local
50
40






























































































































































































































































































































































































































































































































































Ref. Obra: Cafetería-Panadería en Catarroja
Empresa: Lourdes Sandra María López
Nº Oferta: TFG
DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES









Página 1 de 1





Condiciones exteriores T (ºC) H.R. (%) Condiciones confort T (ºC) H.R. (%)
Verano 32 68 Verano 26
Invierno 0 55 Invierno 21
DATOS DEL LOCAL
Superficie [m2] 112 Altura [m] 3,00
Pared ext. S* [m2] k Vidrio S [m2] k fs fps Pared int. S [m2] k
Norte 55,0 0,7 Norte 30,4 2,2 73% 100% 70,7 1,2
Sur 0,0 0,7 Sur 0,0 2,2 73% 100%
Este 29,3 0,7 Este 15,2 2,2 73% 100% k = [kcal/h·m2·ºC]
Oeste 0,0 0,7 Oeste 0,0 2,2 73% 100%
Techo 112,0 1,0 Horizontal 0,0 (S*) incluyendo ventanas
Nº Personas 67 Iluminación Otros
Actividad Sentado, en reposo  115 W, 66% FCS Fluorescente Latente
Caudal ventilación [m3/h] (*) 1.930 Incandescente Sensible
(*) La entrada de aire exterior al local está tratada mediante un equipo de recuperación entálpica
RESULTADOS
Cálculo para mes de Junio a mes de Diciembre, de hora(solar) 6 a 24  a las 6 h(solar), mes de Junio
Cargas Latente Sensible Total FCS
térmicas [kCal/h] [kCal/h] [kCal/h]
Frío 6.354,8 14.402,5 20.757,2 69%
Calor - 9.529,5 9.529,5
Distribución Personas Otros Iluminación Pers. 0
Frío [kCal/h] [kCal/h] [kCal/h] Otros 0
Latente 2.365,6 0,0 0,0 Ilumin 0
Sensible 4.592,0 2.257,5 948,2 Vent. 0
Ventilación Radiación Transmisión Rad. 0
[kCal/h] [kCal/h] [kCal/h] Trans. 0
Latente 3.989,18 0,00 0,00
Sensible 0,00 6.604,80 0,00
Distribución Ventilación Transm. Otros
Calor [kCal/h] [kCal/h] [kCal/h]
Sensible 2.575,5 6.954,0 0,0
0
[W] [W]













Ref. Obra: Cafetería-Panadería en Catarroja
Empresa: Lourdes Sandra María López
Nº Oferta: TFG
Posición Modelo Uds PRECIO TOTAL
01. Unidades Exteriores
001 PUHY-P250YJM-A 1
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento 
de Unidad exterior bomba de calor de 25000 
Frig/h, 27100 Kcal/h y 58 dB(A) . Con coeficientes 
energéticos de 3,78/4,29. Modelo PUHY-
P250YJM-A. Serie Y, gama CITY MULTI (R410a) 
de MITSUBISHI ELECTRIC. Incluso p.p. de 
accesorios auxiliares de montaje.
                                     Total Sección 01. Unidades Exteriores
03. Unidades Interiores
002 PLFY-P63VBM-E 4
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento 
de Unidad interior  tipo CASSETTE 4 VÍAS de 
6300 Frig/h, 6900 Kcal/h y 28 dB(A). Modelo 
PLFY-P63VBM-E, gama CITY MULTI (R410a) de 
MITSUBISHI ELECTRIC. Incluso p.p. de 
accesorios auxiliares de montaje.
                                     Total Sección 03. Unidades Interiores
LOSSNAY
003 LGH-200RX5 1
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento 
de Recuperador entálpico de 2000 m3/h, 
rendimientos entálpicos en 
refrigeración/calefacción máximos de 73,5/72 % y 
32,5 dB(A). Modelo LGH-200RX5, gama CITY 
MULTI  de MITSUBISHI ELECTRIC. Incluso p.p. 
de accesorios auxiliares de montaje.
                                     Total Sección LOSSNAY
TOTAL
ESTADO DE MEDICIONES
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En Morgui Clima comptem amb una àmplia gamma de 
tuberia flexible amb característiques constructives diver-
ses que per les seves qualitats s'adapten perfectament 
a tot tipus d'ús.
Tubería Flexible
En Morgui Clima contamos con una amplia gama de 
tubería flexible con características constructivas diversas 
que por sus cualidades se adaptan perfectamente a 
todo tipo de uso.
GAMA DE PRODUCTOS: GAMMA DE PRODUCTES:
ESP CAT
Aluminio Aislado
Alumini AÏllat Conducto flexible aluminio/poliester aislado térmicamente con gran flexibilidad. Diseñado para minimizar 
la pérdida o ganancia de calor entre el aire del conducto y el exterior. Construido en aluminio/polyester y 
un aislamiento de 25 o 50 mm de fibra de vidrio. Cada caja contiene 10 metros de conducto.
Conducte flexible alumini/poliester aïllat tèrmicament amb gran flexibilitat. Dissenyat per minimitzar la 
pèrdua o guany de calor entre l'aire del conducte i l'exterior. Construït en alumini/polyester i un aïllament 
de 25 o 50 mm de fibra de vidre. Cada caixa conté 10 metres de conducte.
Aluminio Flexible
Alumini Flexible Conducto flexible no aislado de aluminio / polyester laminado con un alto rango de flexibilidad. Indicado 
para instalaciones circulares u ovaladas. Temperaturas entre -30°/+140°C. Presiones hasta 2.500 Pa. 
Velocidad máxima: 30m/s. Cada caja contiene 10 metros de conducto.
Conducte flexible no aïllat d'alumini / polyester laminat amb un alt rang de flexibilitat. Indicat per a 
instal·lacions circulars o ovalades. Temperatures entre -30°/+140°C. Pressions fins a 2.500 Pa. Velocitat 
màxima: 30m/s. Cada caixa conté 10 metres de conducte.
En caso de no visualizar correctamente este documento trate de abrirlo con Adobe Acrobat Reader / En cas de no visualitzar correctament aquest document tracti d'obrir-lo amb Adobe Acrobat Reader 





Conducto flexible de mismas características constructivas que el tipo ALUFIBRA. Perforado interioremente, 
para amortiguación del ruido. Cada caja contiene 10 metros de conducto.
Tuberia flexible de mateixes característiques constructives que el tipus ALUFIBRA. Perforat interioremente, 
per a amortiment del soroll. Cada caixa conté 10 metres de conducte.
Combi Aluminio/Pvc
Combi Alumini/Pvc Tubería flexible, exterior PVC interior aluminio/poliester, reforzado con una capa de CPE. Resistente a altas 
temperaturas -30/+140°C. Velocidad máxima 30 m/s. Presión máx. 2.500 Pa. Cada caja contiene 10 metros 
de conducto.
Tuberia flexible, exterior PVC interior alumini/*poliester, reforçat amb una capa de CPE. Resistent a altes 




Conducto flexible reforzado con un revestimiento de PVC y una espiral de acero tensado. Temperaturas 
entre -10/+75°C. Presión máxima de 3.000 Pa. Velocidad máxima de 30 m/s. Cada caja contiene 6 metros 
de conducto.
Conducte flexible reforçat amb un revestiment de PVC i una espiral d'acer tibat.Temperatures entre -10/+75°C. 
Pressió màxima de 3.000 Pa. Velocitat màxima de 30 m/s. Cada caixa conté 6 metres de conducte.
Aluminio Semirígido
Alumini Semirígid Tubería de aluminio semirígido, apta para la ventilación con unas propiedades que la hacen perfecta para 
su adaptación a cualquier situación. Presentadas en tiras de 5 metros de longitud, como estándard. A sudisposi-
ción en los diámetros: 80, 90, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250 y 300 mm.
Tuberia d'alumini semirígid, apta per a la ventilació amb unes propietats que la fan perfecta per a la seva 
adaptació a qualsevol situació. Presentades en tires de 5 metres de longitud, com standard. A la seva disposi-
ció en els diàmetres: 80, 90, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250 i 300 mm.
Silenciadores
Inoxidable Samirígido
Inoxidable Semirígid Tubería flexible fabricada en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316. Indicado para la rehabilitación de 
chimeneas de obra o adaptación de conductos existentes. Temperatura de trabajo de 450°C. Al ser de inoxida-
ble para ventilar humos o vapores con alta carga de humedad. El formato doble capa incorpora una funda 
interior Inox 304 lisa para mejorar las perdidas y retener menos impurezas. Todos los modelos se pueden 
suministrar en Inox AISI 316.
Tuberia flexible fabricada en acer inoxidable AISI 304 o AISI 316. Indicat per a la rehabilitació de xemeneies 
d'obra o adaptació de conductes existents. Temperatura de treball de 450°C. S'utilitza per ventilar fums o 
vapors amb alta càrrega d'humitat. El format doble capa incorpora una funda interior Inox 304 llisa per 
millorar les perdudes i retenir menys impureses. Tots els models es poden subministrar en Inox AISI 316.
En caso de no visualizar correctamente este documento trate de abrirlo con Adobe Acrobat Reader / En cas de no visualitzar correctament aquest document tracti d'obrir-lo amb Adobe Acrobat Reader 

El laminado acústico reforzado SONOR es un producto compuesto por dos o más vidrios entre los que 
se intercala una lámina de PVB especial de gran capacidad de aislamiento acústico y adherencia al 
vidrio, junto a una elevada resistencia y elasticidad.
Los vidrios de atenuación acústica reforzada producen una reducción sensible del nivel de ruido debido 
a que disminuyen la energía de la onda del sonido.
La elección de la clase de vidrio adecuado dependerá del tipo e intensidad del ruido a atenuar, pero 
podemos asegurar que la elección de mayor cantidad de masa de vidrio potenciándolo con pvb 
acústicos aumentan la atenuación acústica hasta los niveles deseados.
-BNJOBEP"DÒTUJDP4POPS
Si además del aislamiento acústico queremos reforzar el aislamiento térmico, es fundamental ensamblar 
los vidrios laminados acústicos SONOR en doble acristalamiento. De esta manera lo podemos combinar 
con cualquier variedad de vidrio de capa potenciando por ello características tales como el aislamiento 
térmico reforzado y el control solar.








La atenuación acústica es la cantidad de ruido que podemos reducir con el conjunto acristalado que 
instalemos para poder alcanzar los niveles de confort deseados de ruido.
Se mide en dB, que nos indica el nivel de ruido frente a ruidos de frecuencias medias y altas (Rw) y en 




9/37 íí 9 37 -3 5,7 P1A 1(B)1 90 81
10/37 4/1,52/4 10 37 -3 5,7 P2A 1(B)1 90 79
11/38 íí 11 38 -3  P1A 1(B)1 89 79
13/40 íí 13 40 -3  P1A 1(B)1 89 78






























33/43 íí 33 43 -8 1,5 (MG) P1A 1(B)1 79 58
íí 32 43 -9 1,4 (MG) P2A 1(B)1 79 57












í íí  53  1,4 (MG) P1A 1(B)1 75 53
íí  51 -5 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 75 53
88.2/20/44.2  50  1,1 (Ar) P1A 1(B)1  53
íí 38 50 -8 1,4 (MG) P1A 1(B)1 78 57
íí 38 49 -7 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 77 
íí 41 49 -7 1,1 (Ar) P1A 1(B)1 78 57
íí 38 47  1,1 (Ar) P1A 1(B)1 78 57
44.2/18/10 37  -8 1,5 (MG) P1A 1(B)1 78 57
íí   -9 1,4 (MG) P2A 1(B)1 78 
íí  45 -7 1,1 (Ar) P2A 1(B)1 78 
44.2/20/10 39 45  1,1 (Ar) P1A 1(B)1 78 58
íí 35 44 -9 1,5 (MG) P1A 1(B)1 79 58
1,1 (Ar) P1A 1(B)1 78 58

























A pesar de las buenas prestaciones que un vidrio pueda proporcionar, nada serán si no se coloca 
en carpinterías adecuadas y con sistemas correctos, pues, en aislamiento térmico, un puente 
rebaja proporcionalmente el rendimiento del conjunto, pero frente al ruido un fallo en la colocación, 






































2. La pata desmontable puede extraerse en el emplazamiento.
En la soldadura de las tuberías, envuelva la válvula de servicio
de refrigerante con un paño húmedo y mantenga la temperatura
























ø65 or ø40 Agujero expulsión




(Hacer orificio en el protector de
plástico del ventilador para incorporar





























































Válvula de servicio 





























Descarga de aire 
Entrada
de aire
Válvula de servicio de
refrigerante <gas>










Perspectiva lateral izquierda 















posición para la válvula
de servicio de refrigerante
Espec. conexión para válvula









*1 Conexión mediante las tuberías de conexión
(para las tuberías inferiores y frontales) suministradas.
*2 Indica las especificaciones de conexión y las dimensiones 










50 ~ 130 % de la capacidad de la unidad exterior











12,4 / 11,8 / 11,4





P15 ~ P250 / 1 ~ 21
58













15,1 / 14,4 / 13,9





P15 ~ P250 /  1 ~ 26
59













9,4 / 9,0 / 8,6





P15 ~ P250 / 1 ~ 17
56
















































Dimensiones (ancho / fondo / alto)










(1) La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones: Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19,5°C Th. Exterior 35°C Ts. Longitud tubería: 5 m. Diferencia de alturas: 0 m. (2) La capacidad en refrigeración indica el valor 
máximo bajo las siguientes condiciones: Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19°C Th. Exterior 35°C Ts. Longitud tubería: 7,5 m. Diferencia de alturas: 0 m. (3) La capacidad en calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:
Calefacción: Interior 20°C Ts. Exterior 7°C Ts / 6°C Th. Longitud tubería: 7,5 m. Diferencia de alturas: 0 m. • Alimentación trifásica: 380 - 400 - 415 V / 50 / 60 Hz. (4) 40 metros cuando la unidad exterior está por debajo de la unidad interior. 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Protección de alta presión Presostato y sensor de alta 4,15 MPa, Compresor Protección sobrecalentamiento Motor Ventilador Interruptor térmico, Inverter (Compresor / Ventilador) Protección sobreintensidad / Protección sobrecalentamiento
RANGOS DE TEMPERATURAS DE TRABAJO
Refrigeración: 0° Ts - 43° Ts. Si la unidad exterior se situa por debajo de las unidades interiores. (U.Interior) 15°C Th 24°C Th, (U.Exterior) -5°C Ts 46°C Th. Calefacción: (U.Interior) 15°C Ts 27°C Ts, (U.Exterior) -20°C Th 15,5°C Th
Distancias Frigoríﬁ cas (Máx.Vert./Total)                              m(4) 50 / 1.000 50 / 1.000










































Orificio de entrada de aire

















































Filtro de alto rendimiento





















































































Orificio para el 





































Sustituyendo una de las esquinas, la unidad funciona según la 
temperatura que calcula al nivel de suelo, en lugar de la que mide 
la temperatura detectada en el retorno. 
MENOS CORRIENTES DE AIRE FRÍO, MAYOR CONFORT
Una nueva mejora de Mitsubishi Electric y única en el mercado. 
La nueva serie de City Multi con R410A permite cambiar la 
temperatura de evaporación en las unidades interiores durante 
el modo refrigeración. Una unidad con una mayor temperatura 
de corte en el intercambiador de la unidad interior puede ofrecer 
mayor confort debido a que reduce la posibilidad de que se 
produzcan corrientes de aire excesivamente frío.
Unidades de Cassette 



















Monofásica 220 V / 50 Hz
0
Turbo / 1
30 / 32 / 35 / 37
Control versátil del ﬂ ujo de aire. 
Funcionamiento silencioso.
NOTAS
(1) La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19,5°C Th. Exterior 35°C Ts. Longitud tubería: 5 m. Diferencia de alturas: 0 m. (2) La capacidad en refrigeración indica el 
valor máximo bajo las siguientes condiciones: Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19°C Th. Exterior 35°C Ts. Longitud tubería: 7,5 m. Diferencia de alturas: 0 m. (3) La capacidad en calefacción indica el valor máximo bajo las siguiente condiciones:
Calefacción: Interior 20°C Ts. Exterior 7°C Ts / 6°C Th. Longitud tubería: 7,5 m. Diferencia de alturas: 0 m.  (4) Los caudales de aire / niveles sonoros se indican por las velocidades B (baja) - M1(media1) - M2(media2) - A(alta).• Alimentación
trifásica: 380 - 400 - 415 V / 50 / 60 Hz.
INFORMACIÓN ADICIONAL







































840 / 840 / 258














































Peso (Unidad / Panel)
Dimensiones (ancho / fondo / alto)

















Nivel sonoro (4) dB(A)
mm
PLFY-P63VBM-E PLFY-P80VBM-E PLFY-P100VBM-E PLFY-P125VBM-E
840 / 840 / 258840 / 840 / 258 840 / 840 / 298 840 / 840 / 298
El modo de corriente horizontal* re-
cién desarrollado aporta un caudal 
de aire horizontalmente, de modo 
que no vierte el aire refrigerado/ca-
lentado directamente sobre los ocu-
pantes, de modo que se previene la 
sensación de incomodidad debida 
a una refrigeración excesiva o bien 
una exposición directa de los ocu-
pantes al caudal de aire.
Fijo
Control desde el mando
CAUDAL DE AIRE 
HORIZONTAL
CAUDAL DE AIRE 
VERTICAL
La distribución del caudal 
de aire se puede modiﬁ car 
a posición horizontal
*Por defecto. Es posible que aparezca una mancha en el techo allí donde haya una 
interferencia  considerable en el caudal de aire.
DISTRIBUCIÓN DEL AIRE SIN PLANOS DIRECCIÓN DEL CAUDAL DE AIRE


www.solerpalau.esExtractores de baño SILENT
EXTRACTORES DE BAÑO
Serie SILENT-100
Ventiladores helicoidales de bajo nivel 
sonoro, caudal aproximado de 95 m3/h, 
compuerta antirretorno incorporada, 
luz piloto de funcionamiento, motor 
230V-50Hz con rodamientos a bolas, 
montado sobre silent-blocks, IP45, 
Clase II (1), con protector térmico, para 
trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.





Evita la entrada de aire
del exterior y las fugas
de calefacción, cuando 
el extractor no está en 
funcionamiento. Se abre 






En el extractor tradicional, 
las vibraciones del motor 
se transmiten al entorno.
En la serie SILENT son 
absorbidas por los 
silent-blocks.





















LUZ PILOTO • • • • • •
COMPUERTA ANTIRRETORNO • • • • • •
TEMPORIZADOR REGULABLE
(ENTRE 1-30 MIN.) • • • • *
HUMIDISTATO REGULABLE • •
DETECTOR DE PRESENCIA •















































































SILENT-100 2400 8 230 26,5 95 Clase II / IP45 100 0,57
SILENT-100 12V 2320 13 12 26,5 95 Clase III / IP57 100 0,57
Medido a descarga libre.
1Campana de Pared con Sistema de








1- Collarin para extintor en acero inox.
2- Extintor de polvo ABC
3- Filtros lamas acero inox 490 x 490 x 50
4- Reguladores de caudal
5- Tubería de Agua
6- Plenum alojamiento extintor.
7- Trasera en chapa galvanizada o en acero inoxidable
(con opcion agua)


































Nota: En el precio de la campana están incluidos los reguladores de caudal.
En caso de ir la campana con opcion agua, los filtros serían de malla y lamas de 490 x 490 x 25 (ver accesorios)
280
310
Modelo CPE - CPHE
Campana TECNIGRAS EXTINCIÓN AUTOMÁTICA, en acero
inoxidable 18/8 de 1 mm de espesor, incorpora en su interior un
EXTINTOR automático (que se situan siempre encima de cada
elemento de la cocina que pueda provocar por su generación un
incendio) el cual dispone de un "SPRINKLER" en su parte inferior
de 1/2" de 141¼ C de temperatura de fusión de la ampolla. Al lle-
gar a esta temperatura la ampolla rompe y se produce la salida
del agente extintor, consiguiendo la extinción del incendio.
El agente extintor es polvo químico seco para fuegos de la clase A,
B y C, compuesto de fosfato monoamínico (30%), sulfato amínico
(65%) y espatos (5%), nombre STANDARD-30 y norma aplicable
UNE-EN-615 (1996).
Características del modelo CPHE (extinción más agua).
Campana HIDROGRAS en acero inoxidable 18/8 de 1 mm de es-
pesor que incorpora en su interior un sistema de cortina de agua
que inunda los filtros mixtos de mallas y lamas en acero, consigui-
endo por enfriamiento de los vapores, la retención de las grasas
en un 99% aproximadamente y previene que la misma se acumule
en las tuberías y la turbina de extracción; al mismo tiempo evita
que el fuego accidental pueda propagarse en su interior y por con-































































































Caja de Ventilación Simple OídoTSA-F




































































Caja de ventilación construidas con ventiladores de simple aspiración y accionadas mediante
transmisión, homologadas en el laboratorio Centre Technique de la construction Metallique
(C.T.I.C.M.) de Mezt-Francia, según Norma Europea pr EN12101.3, para transportar aire a
400ºC 2/h y especialmente diseñadas para trabajar en el exterior de las zonas de riesgo.
Características:
· Fabricada en chapa galvanizada. .
· Aislamiento termo acústico flexitroll gris de 5 mm
· Tapa baja de una pieza para evitar goteos de grasa.
· Puerta de registro con cierre metálico.
· Incorpora junta antivibratoria en el cuello de impulsión.
· Brida para juntas antivibratorias en impulsión y aspiración para evitar que se
rompa dicha junta al realizar los cambios de turbina (a petición)
· Tapa intemperie (a petición)
· Ventiladores montados sobre amortiguadores de caucho






TOTAL ACERO INOX - EXTERIOR E INTERIOR
NUEVO MODELO TOTAL - INOX- MECÁNICO / MANUAL




- Capacidad: 20 L.  
- Peso bruto: 16,5 Kg.
- Potencia del microondas: 800 W.
- Potencia del GRILL: 1.000 W.
- GRILL & GRILL con combinación
- 6 niveles de Potencia.
- Temporizador de 30 min. Señal fin de cocción.
- Programa de descongelación.
NUEVO MODELO TOTAL - INOX- DIGITAL




- Capacidad: 25 L. 
- Peso bruto: 19 Kg.
- Potencia del microondas: 900 W.
- Potencia del GRILL: 1.000 W.
- GRILL & GRILL con combinación
- 8 niveles de Potencia.
- Temporizador DIGITAL de 60 min. Señal fin de cocción.
- 9 menús de cocción automática.
- Programa de descongelación.
- Cierre con mecanismo de seguridad para niños.
NUEVO MODELO TOTAL - INOX- “CONVECCIÓN” DIGITAL




- 5 EN 1 MICROONDAS POR CONVECCIÓN.
- Capacidad: 25 L. 
- Peso bruto: 21,5 Kg.
- Potencia del microondas: 900 W.
- Potencia de convección: 1.400 W.
- Potencia del GRILL: 1.200 W.
- 10 posiciones para cocción por convección.
- 4 Posiciones para selecconar la temperatura de cocción.
- 10 niveles de potencia.
- Temporizador DIGITAL de 95 min.
- 7 menús de cocción automática.
- Cocción rápida.
- Programa de descongelación.
- Cierre con mecanismo de seguridad para niños.







- Cierre con mecanismo de seguridad para niños.
- Señal fin de cocción.














































ECR-8220s de teclado plano









No tienes productos en el carrito!
Etiquetas populares
alarma 1 via alarma de moto alarma
moto alarma para moto alarma spy






monedas cámara casco de
laser apuntar planetas y
estrellas puntero laser alta
potencia puntero laser
astronomia puntero laser
estrellas receptor tdt para coche
sintonizador tdt coche tdt coche
Boletín de noticias
Acepto condiciones
Descripción del producto Información adicional Condiciones de venta
Tenemos más Cajas Registradoras Olivetti, Si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Cajas Registradoras Olivetti
Tenemos muchos más modelos de Cajas Registradoras, si desea ver todos los modelos pulse aqui: Cajas
Registradoras
Caja registradora Olivetti modelo ECR-7700.
Ideal para comercios y pequeñas empresas.
* Pantalla fluorescente doble, el operador y el cliente
* Estación única impresora térmica alfanumérica
* Hasta 400 PLUs programables y 14 departamentos
* Teclado alfanumérico para la programación altamente funcionales
* Posibilidad de trabajar en el modo de entrenamiento
* Factura Simplificada
* PLU control de existencias
La Olivetti ECR 7700 es la caja registradora profesional con un sistema rápido y silencioso de impresión térmica de 5,2
líneas por segundo.
Ventajas:
- Fácil de leer caracteres en el cliente recibo de compra y los informes de gestión
- Operador VFD de 10 dígitos alfanuméricos de visualización para los datos de programación fácil
- Las leyendas en las etiquetas de las teclas no numéricas se puede personalizar, lo que mejora la facilidad de uso
- Los ingresos se pueden personalizar con las cabeceras de negocios y los mensajes publicitarios.
Especificaciones:
- 14 departamentos programables
- Hasta 400 PLU PLU programables o Subsecretarías
- IVA 4 tipos de IVA + manejado exenta de impuestos
- Empleados de 8 códigos de identificación de empleado
- Revista Electrónica de hasta 3.000 líneas.
- Recibo Personalización de encabezado de 4 líneas + 3 líneas de pie de página.
- Métodos de pago de tarjeta, cheque, efectivo de carga y los medios de licitación clave, con efectos a partir del cambio
de todos los pagos.
- 4 Tipos de cambio de divisas con la moneda en las descripciones relacionadas
- Programación - Base imponible o impuesto a las transacciones exentas, las ventas de una o varias tema
- Funciones de seguridad - caja registradora con llave
- Protección de la memoria
- Cantidad entradas usando el punto decimal
- Cálculo de la carga debida - el modo de calculadora
- Modo de entrenamiento
- PLU el manejo de stocks
Especificaciones de la impresora:
-Tecnología única estación, drop-in, una impresora térmica alfanumérica
- Velocidad 5,2 lps
- Libro de 57 mm de ancho de papel térmico
- Capacidad de papel de 24 columnas
- De modo de operación de impresión de recibo o registro diario
Medidas y peso:
- Dimensiones (An x Prof x Alt) 340 x 360 x 230 mm
- Peso: 5,1 Kg
2 Opiniones 





Caja registradora Olivetti ECR-7700.
Alfanumérica, B5370000
Código: 5846847
Avisadme cuando el producto este disponible






Comprar Caja registradora Olivetti ECR-7700. Alfanumérica, B53700... http://www.electropolis.es/caja-registradora-olivetti-ecr-7700-alfanum...
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